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第 1章 緒論 
1.1 はじめに 
1.1.1 地球温暖化 
 近年、地球温暖化の進行が懸念されている。図 1.1.1-1に IPCC(Intergovernmental Panel on Climate 
Change; 気候変動に関する政府間パネル)の 5 次報告より抜粋した地球平均気温の推移予測を示す。図
中の RCPとは代表濃度経路シナリオ（Representative Concentration Pathways）を意味している。RCP2.6
は将来の気温上昇を 2℃以下に抑えるという目標のもとに開発された排出量の最も低位安定化（世紀末









までに 70%以上削減する必要があると結論づけている。 [1] 
 





 人為的な温室効果ガス(GHG, Greenhouse Gas)排出量の推移を図 1.1.2-1に示す。図から 1970年から
2010 年にかけて GHG 排出量は増え続けており、10 年単位で見ると、当該期間の終わりに向けて、排出
量の傾きが大きくなっていることが分かる。 
 また、1970 年から 2010 年の期間における GHG 総排出増加量の 78%は化石燃料の燃焼や産業プロセス
から排出される CO2が占めており、2000年から 2010年の期間における割合も同程度である [2]。 
2000 年～2010 年の間で、人為起源の年間 GHG 排出量は 10 GtCO2eq/yr 増加したことが分かる。この増
加の内訳は、エネルギー供給部門が 47 %、産業部門が 30 %、運輸部門が 11 %、建築部門が 3 %の増加
である [2]。 































には、マクロ経済に変化はないとみなす部門別の研究を指す。OECD（Organisation for Economic Co-
operation and Development;経済協力開発機構）とは OECD 加盟国を指し、同様に EIT(Economy in 
Transition)は EIT締約国を指す。同図より、建物部門は最大の緩和ポテンシャルが見込め、さらに、比
較的低コストである 20 US$/tCO2-eq未満の領域で 5.3 GtCO2-eq/yrと大きな緩和ポテンシャルを見込め
ることが分かる。この建物部門における 20 US$/tCO2-eq未満の領域では、空調、給湯、照明に関するも
のが大きな割合を占めている。 
































図 1.1.3-2 民間事務所ビル規模別の空調方式割合 [4] 
 
表 1.1.3-1 民間事務所ビル規模別分類 [4] 
 
  
 図 1.1.3-3に日本国内の GHP空調機出荷台数推移を示す。2006年から出荷台数は減少するが、2011年
を機に出荷台数が増加していることが分かる。これは 2011年 3月 11日に発生した東日本大震災による
ものである。この地震の発生により、日本国内では電力需給が逼迫する状況に陥り、日本各地で計画停
電が行われるなどの処置がとられた。 









Small Less than 3000m^2
Mid 3000m^2 to 30000m^2(exclusive of 30000m^2)








1.1.4 新型 GHP空調機 XAIRⅡの開発 
 初めて市場に「ガスマルチ」と呼ばれる GHP空調機が出回ったのは、1985年 4月のことである。また
最初の性能評価は Oguraらによって行われ [7]、それ以来、多くの製品が日本企業によって市場に出さ
れた。2015年、定格冷房標準能力 85kW以下の GHP空調機に関する日本工業規格（JIS B8627）が改訂さ
れ、このタイミングに合わせて最新型の高効率 GHP空調機（XAIRⅡ）が開発・販売された。この JIS改
訂によって、現行までのカタログに記載される性能評価指標である期間成績係数 APF(Annual 
Performance Factor) [8]が APFp [9]へ変更された。APFから APFpの変更点を表 1.1.4-1に示す。 
 
















APF(JIS B8627:2006) APFp(JIS B8627:2015)
Equation
① (Cooling, Rated, 35℃) ① (Cooling, Rated, 35℃)
② (Cooling, Mid, 35℃) ② (Cooling, Mid, 35℃)
③ (Heating, Rated, 7℃) ③ (Heating, Rated, 7℃)
④ (Heating, Mid, 7℃) ④ (Heating, Mid, 7℃)
⑤ (Heating, Max, 2℃) ⑤ (Heating, Max, 2℃)
⑥ (Cooling, Mid, 29℃)
⑦ (Cooling, Min, 29 ℃)
⑧ (Heating, Min, 7℃)
Frequency of Operation Time
at Each Temperature
Consider operating time at low load
Evaluation Point
(Mode, Load, Temperature)
                              
                                     
                              





















[10] [11] [12] [13]が、実運転下の XAIRⅡ機における省エネルギー制御時の挙動を報告したものは皆
無である。 












































(Compressor Curve method : CC 法) [19] [20] [21]が提案されているが、現地での計測手法として要
求される、省工数・低コスト、さらに汎用性の高い手法として、簡易 CC法 [10]が有望であると考え
る。 


















（3）室外機組合わせ型 GHP 空調機に関する研究 
 室外機組合わせ型 GHP空調機の既往研究としていくつかの実測研究が報告されている。佐藤ら [22]
は学校に設置されている室外機組合わせ型 GHP空調機の実測調査を行い、長期休みや在室人数の変動
Heat flux method Refrigerant enthalpy method(RE method) Compressor curve method(CC method) Simple CC method
Reliability △ △ △(～○) △(～○)
Easiness △ ○ ○ ○
Cost △ △ ○ ○
Versatility △ △ × ○











 本論文は以下に示す 5章で構成される。 




 第 3章では、実測結果について述べる。XAIRⅡ機、省エネルギーモード、室外機組合わせ型の 3つで
構成される。 
 第 4章では、第 3章で得られたデータを用いて、省エネルギー性と室内快適性という二つの観点から
考察を行なう。 
 第 5章では、各章の総括を行い、今後の課題や省エネに繋がる知見について述べる。 
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第 2章 実測の概要 
 
2.1 実測方法の概要 
 図 2.1-1にデータの計測から評価までの概略図を示す。 
 
 






















機器の COP は外気温度によって、左右されるため、外気温度を 3℃毎に区切り、最小二乗法を用いて











したデータ詳細を表 2.2.1-1 に、チェッカーソフト起動時の画面を図 2.2.1-1に示す。エンジン回転数
や各冷媒温度・圧力、外気温などのデータはチェッカーデータから取得した。 
 
表 2.2.1-1 チェッカーソフト取得データ項目(AISIN製) 
 
 
運転モード [冷房/暖房] 室内機No. [-]
時刻 [-] 運/停 [運転/停止]
高圧センサ [MPa] 吸込温 [℃]
低圧センサ [MPa] 液管温 [℃]
吐出温度1 [℃] ガス管温 [℃]

























量計の機器諸元を表 2.2.2-1、外観を図 2.2.2-1 それぞれに示す。ガス流量計から出力されたパルスは
データロガーに記録した。データロガーの諸元を表 2.2.2-2、外観を図 2.2.2-2に示す。 
 ガス体積は温度と圧力によって、変化するため室外機温度センサから得られる外気温度とガス配管圧
力(2kPa 一定)を用いて、補正を行った。補正式を式(1)に示す。 










𝑉𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 : 標準状態における体積流量[m^3] 
𝑉𝑂𝑏𝑠 : 測定体積流量[m^3] 
𝑇 : 外気温[℃] 
𝑃 : 燃料ガス配管内圧力[kPa]=2.0 
 




表 2.2.2-1 超音波ガス流量計諸元 
 
 
Manufacturer Toyo Gas Meter Ltd.
Model Number UMM16
Gas Type City Gas 13A/12A(LNG)
Rated Maximum Usable Flow, m^3/h 0.25 to 16
Operating Pressure, kPa 0 to 3.5
Maximum Pressure, kPa 10
Accuracy, % ±4
Operating Temperature Range, ℃ -10 to +60
Operating Relative Humidity Range Up to 95% Non-condensing
Output Photocoupler Two-wire Type
Pulse Rate 1 L/Pulse
 20 
 
図 2.2.2-1 超音波式ガス流量計 
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図 2.2.2-2 データロガー外観 
 
 




Number of Channels 8 ch, pulse / 8ch, digital
Pulse Totalization 0 to 1000 M pulse, Maximum Resolution 1 pulse
Digital Input "1" or "0" at each sampling
Maximum Rated Voltage between Input Channel Not isolated





10 ms to 50 ms, 100 ms to 1 hour, 19 selections
Select from OFF/50 Hz/60 Hz(the cut-off frequency is automatically set)









表 2.2.3-1 電力計諸元 
 
 







Voltage ±0.3 % rdg. ±0.1 % f.s
Current ±0.3 % rdg. ±0.1 % f.s + clamp sensor accuracy
Active Power ±0.3 % rdg. ±0.1 % f.s. + clamp sensor accuracy(at power factor = 1)
Save Destination SD memory card, or internal memory at real time
Current Ranges
Basic Accuracy
500.00 mA to 5.0000 kA AC (depends on current sensor in use)
50.000 mA to 5.0000 A AC (Leak clamp on sensor only)
300.00 W to 9.0000 MW (depends on combination and measured line type) 
HIOKI E.E. CORPORATION
PW3360-10
Measurement Line & Number of Circuits
50/60 Hz, Single phase 2 wires(1/2/3 circuits), Single phase 3 wires(1 circuit), Three phases 3
wires(1 circuit), Three phases 4 wires(1 circuit), Current only: 1 to 3 channels
600 V AC
Manufacturer HIOKI E.E. CORPORATION
Model Number 9695-02
Rated Measurement Current 50 A AC
Maximum Measurement Current Continuous 60 A(45 to 66 Hz)
Output Rate 10 mV AC/A
Amplitude Accuracy(45 to 66 Hz) ±0.3 % rdg. ±0.02 % f.s.
Phase Accuracy ±2°(45 Hz to 5 kHz)
Amplitude Frequency Characteristics Within ±1% at 40 Hz - 5 kHz(deviation from amplitude accuracy)
Maximum Rated Voltage to Earth 300 V AC rms or less(insulated conductor)
Operating Temperature, ℃ 0 to 50
Operating Humidity 80 % RH or less(no condensation)
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図 2.2.3-1 電力計外観 
 
 





 XAIRⅡ機の実測は、大阪市内に位置する 3 階建ての事務所ビルで行った。計測期間は 2016 年 5 月 10
日から 2017年 3月 17日である。図 2.3.1-1に建物外観を示す。営業日は月～土曜日、在館時間は概ね
8～22 時である。外勤者が多いため、在館時間人数は時間帯により変動があり、9～12 時、13～18 時の
間は 10名以下であり、それ以外の時間帯は 40～50名である。 
 
 
図 2.3.1-1 実測対象建物の外観 
 





図 2.3.1-2 屋上模式図 
 
図 2.3.1-3 3階部模式図 
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 表 2.3.1-1に実測対象のアイシン製の室外機諸元を示す。また室外機外観を図 2.3.1-4に示す。 
 

















Used Fuel Gas (calorific value, MJ/m^3) 13A (45.0)
Engine Rated Output, kW 12.4
Rated Air Capacity, m^3/min 319
Output  of Motor, kW 0.32×1, 0.42×1
APFp(JIS:B8627, 2015) 1.88
Capacity (Cooling/Heating)
(transferred to delivered power), kW
Compressor
Rated Electric Power Consumption, kW
Rated Gas Input, kW
Fan
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 室内機は 3機種、11台が設置されている。表 2.3.1-2にそれぞれの諸元を示す。室内機 AXFP56MCは
図 2.3.1-3中の黄色枠で囲まれた 4台である。同様に、室内機 AXFP71MCは緑色枠の 6台、室内機
AXMP90ACは赤色枠の 1台である。室外機容量に対する室内機容量比は 1.32である。 
 
表 2.3.1-2 室内機諸元(XAIRⅡ) 
 
  
Model Number AXFP56MC AXFP71MC AXMP90AC
Description 4-way ceiling suspended cassette 4-way ceiling suspended cassette Concealed ceiling unit ducted
Number of Installations 4 6 1
Cooling 5.6 7.1 9.0
Heating 6.3 8.0 10.0
Cooling 0.052 0.066 0.184
Heating 0.038 0.053 0.172
Type Turbo fan Turbo fan Sirocco fan
Rated Air Capacity, m^3/min 16-13.5-11 22-17.5-13.5 29-25-22
Output  of Motor, kW 0.056×1 0.056×1 0.35×1
Capacity (Cooling/Heating) (transferred to delivered power), kW





機の実測は大阪府酉島に位置する地上 1 階建ての実験棟で行れた。測定期間は 2013 年 6 月 9 日～2014
年 1月 24日までである。 
表 2.3.2-1に供試機である YANMAR製の室外機諸元を示す。また、図 2.3.2-1に室外機の外観を示す。 
 

















Used Fuel Gas (calorific value, MJ/m^3) 13A(45.0)
Engine Rated Output, kW 15.7
Rated Air Capacity, m^3/min 520
Output  of Motor, kW 0.37×3
APF(correspond to EHP) 5.6
Capacity (Cooling/Heating)
(transferred to delivered power), kW
Compressor
Rated Electric Power Consumption, kW




量比は冷房時 0.95、暖房時 0.94である。 
 












Rated Air Capacity, m^3/min 25-19.5
Output  of Motor, kW 0.13
Capacity (Cooling/Heating) (transferred to delivered power), kW
Rated Electric Power Consumption, kW
Fan
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2.3.3 室外機組み合わせ型 GHP空調機(XAIRⅡ機ベース) 
 組み合わせ型 GHP空調機の実測は愛知県名古屋市港区に位置するスポーツ施設内の 2階建てのクラブ
ハウスで行い、測定期間は 2017年 6 月 26日～2018 年 1 月 20 日までである。営業時間は、月～土曜日
9：00-23：00（12～2 月は 22:00 まで）、日・祝日 9：00-22：00 である。表 2.3.3-1 に供試機であるア
イシン製の室外機諸元を示す。また、図 2.3.3-1に室外機の外観を示す。 
 

















Used Fuel Gas (calorific value, MJ/m^3) 13A (45.0)
Engine Rated Output, kW 12.4
Rated Air Capacity, m^3/min 319
Output  of Motor, kW 0.321×1, 0.431×1
APFp(JIS B8627 :2015) 1.88
Capacity (Cooling/Heating)
(transferred to delivered power), kW
Compressor
Rated Electric Power Consumption, kW
Rated Gas Input, kW
Fan
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 系統室内機は 6機種、6台が設置されている。表 2.3.3-2に諸元を示す。室外機に対する室内機の容
量比は冷房時 0.92、暖房時 0.87である。 
 




Model Number AXMP140AC FXYWUP280MR AXRP224MBF
Description Concealed ceiling unit ducted Floor type Concealed ceiling unit ducted
Number of Installations 1 1 1
Cooling 14.0 28.0 22.4
Heating 16.0 31.5 18.7
Cooling 0.278 1.85 0.778
Heating 0.267 1.85 0.778
Type Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan
Rated Air Capacity, m^3/min 39-33-28 80 28
Output  of Motor, kW 0.35 0.38×2 0.38
Model Number FXYWUP224MAR AXMP71AC AXMP90AC
Description Floor type Concealed ceiling unit ducted Concealed ceiling unit ducted
Number of Installations 1 1 1
Cooling 22.4 7.1 9.0
Heating 25.0 8.0 10.0
Cooling 1.79 0.133 0.184
Heating 1.79 0.122 0.172
Type Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan
Rated Air Capacity, m^3/min 70 19.5-17.5-16 29-25-22
Output  of Motor, kW 0.38×2 0.35 0.35
Fan
Capacity (Cooling/Heating) (transferred to delivered power), kW
Rated Electric Power Consumption, kW
Fan
Capacity (Cooling/Heating) (transferred to delivered power), kW





に、概要を図 2.4.1-1に示す。式(2)では、冷媒流量に室内機側の熱交換前後比エンタルピ差 Δh を乗じ














 圧縮機排除容積 V は、各 GHP空調機で固有の値である。 












Q = Gin Δh         (1) 
Gin = ρ V Nc η      (2) 
ここで、 
  Q ： 空調能力 [kW] 
  Gin : 圧縮機通過冷媒質量流量 [kg/s] 
  Δh : 室内機側熱交換前後の冷媒比エンタルピ差 [kJ/kg] 
  ρ : 圧縮機吸入冷媒密度 [kg/m^3] 
  V : 圧縮機排除容積 [m^3/rev] 
  Nc : 圧縮機回転数 [rev/s] 
  η : 体積効率 [-] 
 
 
図 2.4.1-2 体積効率値と圧縮機回転数の関係 
 
 
 各 GHP メーカーが採用している圧縮機の冷媒流量制御手法を表 2.4.1-1 に示す。クラッチ型冷媒流量
制御 GHP 空調機はクラッチの ON/OFF の切替により、圧縮機の運転台数を負荷に応じて切り替え、容量
制御を行う。 
一方、バイパス弁型冷媒流量制御 GHP 空調機は圧縮機の容量電磁弁の ON/OFF の切替により、容量制
御を行う。2 バイパス弁型冷媒流量制御 GHP 空調機は 2 台の圧縮機の両方に容量電磁弁が設けられてい




て容量電磁弁 ON時の冷媒流量（実吐出量）を明らかにする必要があるが、西村ら [24]は同タイプの GHP
空調機において、冷媒流量計を用いた予備実験により容量電磁弁 ON 時の冷媒の吐出割合を計測した。
実験結果より、簡易 CC法にて推算した冷媒流量に対して、AISIN製の 2バイパス弁型冷媒流量制御にお









Manufacturer GHP Model Number of Compressor Refrigerant Flow Control Method
XAIRⅡ 2 Clutch[ON/OFF]
XAIR 2 Clutch[ON/OFF]
XAIRⅡ 2 Capacity Solenoid Valve[ON/OFF, ×2]
XAIR 2 Capacity Solenoid Valve[ON/OFF, ×2]
XAIRⅡ 2 Clutch[ON/OFF]




























で冷房時の比エンタルピ差 Δh とした。 
 
2.4.2.2 暖房運転 
 暖房時の比エンタルピ差 Δh は、図 2.4.1上の Δh (②－③)に相当する。冷房時同様に圧力値は凝縮
器液管およびガス管の平均温度相当の飽和液圧力値を用いた。 
 冷房時と同様、室内機一台毎に Δh (②－③)を算出し、それらの算術平均をとることで冷房時の比エ




















𝐿𝑜𝑎𝑑 : 空調負荷率[-] 
𝑄 : 空調能力[kW] 
𝑄𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  : 定格空調能力[kW] 
2.4.3.2 COPg 
 空調機の効率を示す指標として成績係数 COP がある。GHP 空調機の場合、入力エネルギーはガスと電
気の 2種類である。入力エネルギーのガスのみの COPを(5)式に示す COPgと定義する。 
𝐶𝑂𝑃𝑔 =
𝑄




𝐶𝑂𝑃𝑔 : 入力ガス消費量のみ COP[-] 
𝐺 : 入力ガス体積流量[m^3/s] 












𝐸 : 消費電力[kW] 
















①容量電磁弁変化 前後 30秒間 
②エンジン起動後 3分間 
③エンジン停止前 2分間 
④過冷却調整弁が開く時または 10秒間で 30 step以上の大きな変化があった時  
前 30秒間・後 1分間 
[暖房時] 
①容量電磁弁変化 前後 30秒間 
②エンジン起動後 3分間 
③エンジン停止前 2分間 
④サブ熱交液流量調整弁が開く時、または 20秒間で 60step以上の大きな変化があった時 
















2.4.4.3 室外機組み合わせ型 GHP空調機(XAIRⅡ機ベース、AHWGP560F1ND) 
[冷房時] 
①容量電磁弁変化 前 10秒間、後 30秒間 
②エンジン起動前 1分間、起動後 2分間 
③エンジン停止前後 2分間 
④過冷却調整弁が開く時または 10秒間で 30 step以上の大きな変化があった時  
前 10秒間・後 30秒間 
[暖房時] 
①容量電磁弁変化 前 10秒間、後 30秒間 
②エンジン起動前 1分間、起動後 2分間 
③エンジン停止前後 2分間 
④サブ熱交液流量調整弁が開く時、または 20秒間で 60step以上の大きな変化があった時 













力がアンバランスな状態が発生する。図 2.4.5-1に 2017 年 8月 28日実測の室外機組合わせ型の空調能




 図 2.4.5-2 に外れ値が発生する前後の空調能力と COPp の時系列データを示す。図中央の同じく緑枠
で囲んだ部分が図 2.4.5-1中の外れ値と対応する。図 2.4.5-3に室外機組合わせ型の親機と子機の運転
状態時系列データを示す。外れ値の発生する直前の①で室外機台数が 2→1 台へと変化しており、この
時の COPp の計算要素である室内機比エンタルピ差、冷媒流量、ガス消費量の時系列データを図 2.4.5-











図 2.4.5-2 空調能力と COPp時系列変化(室外機組合わせ型、2018年 8月 28日) 
 
図 2.4.5-3 運転状態時系列変化(室外機組合わせ型、2018年 8月 28日) 
 
 
図 2.4.5-4 室内機比エンタルピ差とガス消費量時系列変化(室外機組合わせ型、2018年 8月 28日) 
 
 






て、これらの外れ値の検出のため、本研究では局所外れ値度(local outlier factor, LOF) [25]を用
いた。以下に定義式 [26]を示す。 
 
𝑙𝑘 𝑢 → 𝑢′ ≡ {
𝜖𝑘 𝑢
′        𝑢 ∈ 𝑁𝑘 𝑢
′  かつ  𝑢′ ∈ 𝑁𝑘 𝑢  





















𝑥 : 標本データ(𝑥 𝜖 𝐷) 
※外れ値がほとんど含まれていないとされるデータセットを Dとする。 
𝑥′ : 観測データ(𝑥′ 𝜖 𝐷) 
𝑘 : 任意の自然数[-] = 10 
𝑁𝑘 𝑥
′  : 観測点𝑥′の𝑘近傍 
𝜖𝑘 𝑢
′  : 𝑁𝑘 𝑢
′ の要素を全て含み𝑢′を中心とする最小の球の半径 
𝑙𝑘 𝑢 → 𝑢′  : 𝑢 → 𝑢′への近傍有効距離 
𝑑 𝑢, 𝑢′  : 𝑢, 𝑢′のユークリッド距離 
𝑑𝑘 𝑢  : 𝑢周りの近傍有効距離の𝑘平均 
















図 2.4.5-2 異常値算出結果 
 
 
図 2.4.5-3 単独運転時の異常値（異常値判定閾値：𝑎𝐿𝑂𝐹 𝑥
′ ≥ 1.75） 
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表 3.1-1 冷房時のデータ数（XAIRⅡ機） 
 
 





22 <= t <= 24 25 <= t <= 27 28 <= t <= 30 31 <= t <= 33 34 <= t <= 36
09/24/2017 96 07/26/2017 249 07/25/2017 434 09/01/2017 384 08/18/2017 363
09/29/2017 440 08/30/2017 385 09/15/2017 352 09/03/2017 430 08/20/2017 303
10/04/2017 34 09/13/2017 486 09/17/2017 338 09/27/2017 383 08/23/2017 373
10/06/2017 50




1 <= t <= 3 4 <= t <= 6 7 <= t <= 9 10 <= t <=12
02/09/2017 311 01/31/2017 126 01/19/2017 221 01/19/2017 178
02/11/2017 64 02/07/2017 476 01/21/2017 279 01/21/2017 33
02/09/2017 120 01/26/2017 110 01/26/2017 73
02/11/2017 327 02/02/2017 232 01/28/2017 75
02/14/2017 271 02/04/2017 53
02/14/2017 7
02/16/2017 61







 全外気温域の冷房時における空調負荷率と COPg および COPp の関係を図 3.1.1.1-1、2 に示す。この
COPpの算出には室内機の消費電力も考慮されている。負荷率 0.1以下と 0.9以上での運転はなく、分布





図 3.1.1.1-1 空調負荷率と COPg(XAIRⅡ) 
 
 










図 3.1.1.2-1 空調負荷率と室外機のみ COPp（22～24℃） 
 
 





図 3.1.1.2-3 空調負荷率と室外機のみ COPp（28～30℃） 
 
図 3.1.1.2-4 空調負荷率と室外機のみ COPp（31～33℃） 
 
 




 外気温の上昇に伴い効率曲線の最大値が低下しており、最大値は外気温 22～24℃、COPp 値は 1.5 程
度であり、外気温 34～36℃時と比較すると 0.5程度の差があった。断続運転が発生し、効率が悪化する
低負荷領域を除けば COPp が 1.0 より低下することはない。また外気温によって若干異なるが効率のピ
ーク位置は 0.3～0.5近傍にある。 
 空調負荷率ヒストグラムでは、外気温の上昇とともに、高負荷領域での運転が多くなることが分かる。


















暖房時の空調負荷率と COPg および COPp の関係を図 3.1.2.1-1、2 に示す。本実測サイトにおける発
生負荷領域は 0.1～0.7程度であり、分布の形状から負荷率 0.4～0.5の間に効率のピークがあり、COPp
は COPgと比較して全体的に 10%程度低下するが、全体的な傾向は冷房時の様相とほぼ同一である。 
 
 
図 3.1.2.1-1 空調負荷率と COPg(XAIRⅡ) 
 
 





 外気温別の空調負荷率と室外機のみの COPpの関係を図 3.1.2.2-1～4に示す。 
 
 
図 3.1.2.2-1 空調負荷率と室外機のみ COPp（1～3℃） 
 
 





図 3.1.2.2-3 空調負荷率と室外機のみ COPp（7～9℃） 
 
 






3.1.3 外気温と平均 COPpの関係 
 外気温の変動に伴う効率値の変動を明らかにする。ここで平均 COPを次式のように定義する。回帰 COP














𝐶𝑂𝑃𝑎𝑣𝑒 : 平均 COP[-] 
𝑏 : 回帰 COP共通定義域の最大値[-] 
𝑎 : 回帰 COP共通定義域の最小値[-] 
𝑅𝑐𝑜𝑝   : 回帰 COP[-] 



























内温度 27℃以下で省エネ制御が作動し、暖房時は室内温度 23℃以上の時に省エネ制御が作動する。 
 
 








気温における使用日とデータ総数を表 3.2.1-2に、暖房時のデータ数を表 3.2.1-3に示す。 
 
表 3.2.1-2 冷房時の使用データ日（省エネモード） 
 
 
表 3.2.1-3 暖房時の使用データ日（省エネモード） 
 
  
Energy Saving Level Threshold Temperature[℃] Energy Saving Level Threshold Temperature[℃]
1 27 1 23
2 26 2 24
3 25 3 25
Cooling Heating
22 <= t <= 24 25 <= t <= 27 28 <= t <= 30 31 <= t <= 33 34 <= t <= 36
08/29/2016 431 08/29/2016 71 08/31/2016 256 08/22/2016 274 08/22/2016 299
08/31/2016 15 09/02/2016 213 08/24/2016 171 08/24/2016 294
09/05/2016 130 09/05/2016 262 08/26/2016 175 08/26/2016 335
09/09/2016 117 09/09/2016 287 08/31/2016 266 09/02/2016 135
09/14/2016 277 09/14/2016 204 09/02/2016 227 09/05/2016 23




1 <= t <= 3 4 <= t <= 6 7 <= t <= 9 10 <= t <=12
01/23/2017 208 01/23/2017 309 01/18/2017 177 01/27/2017 100
01/25/2017 121 02/06/2017 188 01/30/2017 77
02/01/2017 468 02/08/2017 419 02/03/2017 204
02/13/2017 221 02/10/2017 241 02/06/2017 165
02/15/2017 232
02/17/2017 58






 省エネモード冷房時の外気温別の空調負荷率と COPpの関係を図 3.2.2-1～5に示す。 
 
 
図 3.2.2-1 空調負荷率と COPp（省エネ ON、22～24℃） 
 
 
図 3.2.2-2 空調負荷率と COPp（省エネ ON、25～27℃） 
 
 
図 3.2.2-3 空調負荷率と COPp（省エネ ON、28～30℃） 
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図 3.2.2-4 空調負荷率と COPp（省エネ ON、31～33℃） 
 
 















 省エネモード暖房時の外気温別の空調負荷率と COPpの関係を図 3.2.3-1～4に示す。 
 
 
図 3.2.3-1 空調負荷率と COPp（省エネ ON、1～3℃） 
 
 
図 3.2.3-2 空調負荷率と COPp（省エネ ON、4～6℃） 
 
 
図 3.2.3-3 空調負荷率と COPp（省エネ ON、7～9℃） 
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3.3 室外機組み合わせ型 GHP空調機 
7：00-23：00における実測結果を示す。同様に性能評価は外気温を 3℃毎に分けて評価を行う。 
実測日より各外気温に適した日を選びデータ抽出した。冷房時の各外気温における使用日とデータ総
数を表 3.3-1に、暖房時のデータ数を表 3.3-2に示す。また、データは 10秒計測であるが、1分データ
へ平均化を行っている。 
 
表 3.3-1冷房時データ数まとめ（室外機組み合わせ型 GHP） 
 
  
22 <= t <= 24 25 <= t <= 27 28 <= t <= 30 31 <= t <= 33 34 <= t <= 36 37 <= t <= 39
9/3/2017 77 8/2/2017 73 7/26/2017 257 7/26/2017 241 7/26/2017 395 7/26/2017 21
9/5/2017 84 8/8/2017 139 7/28/2017 402 7/28/2017 369 7/28/2017 131 8/25/2017 36
9/6/2017 65 8/10/2017 75 7/29/2017 326 7/29/2017 297 7/29/2017 225
9/8/2017 52 8/11/2017 344 8/2/2017 332 8/2/2017 336 8/2/2017 115
9/12/2017 123 8/26/2017 98 8/3/2017 439 8/3/2017 359 8/4/2017 293
9/14/2017 184 9/1/2017 186 8/4/2017 344 8/4/2017 201 8/9/2017 361
9/17/2017 373 9/2/2017 312 8/8/2017 338 8/8/2017 352 8/10/2017 338
9/18/2017 136 9/3/2017 198 8/9/2017 101 8/9/2017 312 8/12/2017 207
9/20/2017 135 9/4/2017 491 8/10/2017 183 8/10/2017 334 8/13/2017 302
9/21/2017 121 9/5/2017 300 8/11/2017 182 8/11/2017 323 8/25/2017 438
9/22/2017 344 9/6/2017 580 8/12/2017 438 8/12/2017 227 8/29/2017 255
9/24/2017 112 9/7/2017 663 8/13/2017 237 8/13/2017 287 8/30/2017 298
9/25/2017 93 9/8/2017 236 8/26/2017 361 8/25/2017 352 9/1/2017 192
9/26/2017 61 9/9/2017 336 8/28/2017 445 8/26/2017 380 9/2/2017 69
9/27/2017 196 9/10/2017 198 8/29/2017 187 8/28/2017 392 9/3/2017 65
9/28/2017 466 9/11/2017 338 8/30/2017 347 8/29/2017 407
9/29/2017 272 9/12/2017 605 9/1/2017 280 8/30/2017 237
9/30/2017 73 9/13/2017 327 9/2/2017 229 9/1/2017 182
10/1/2017 169 9/14/2017 259 9/3/2017 219 9/2/2017 245
10/3/2017 325 9/15/2017 504 9/4/2017 373 9/3/2017 223
10/4/2017 131 9/17/2017 54 9/5/2017 350 9/5/2017 154
10/7/2017 510 9/18/2017 294 9/7/2017 197 9/8/2017 409
10/8/2017 182 9/19/2017 320 9/8/2017 126 9/9/2017 167
10/9/2017 217 9/20/2017 302 9/9/2017 258 9/10/2017 260
10/10/2017 183 9/21/2017 291 9/10/2017 282 9/13/2017 289
10/12/2017 431 9/22/2017 216 9/11/2017 503 9/19/2017 93
10/14/2017 132 9/23/2017 436 9/12/2017 109 9/21/2017 57
10/27/2017 219 9/24/2017 485 9/13/2017 247 9/25/2017 199
11/2/2017 107 9/25/2017 294 9/14/2017 374 9/26/2017 118
11/3/2017 244 9/26/2017 327 9/15/2017 256 10/10/2017 168
11/6/2017 114 9/27/2017 385 9/18/2017 382 10/11/2017 130
9/28/2017 58 9/19/2017 366
9/29/2017 181 9/20/2017 90
9/30/2017 306 9/21/2017 300
10/1/2017 526 9/23/2017 295
10/2/2017 148 9/24/2017 98
10/3/2017 203 9/25/2017 235
10/4/2017 147 9/26/2017 258
10/8/2017 186 9/27/2017 272
10/9/2017 326 9/29/2017 198
10/10/2017 318 9/30/2017 77
10/11/2017 378 10/3/2017 167























-2 <= t <= 0 1 <= t <= 3 4 <= t <= 6 7 <= t <= 9 10 <= t <= 12 13 <= t <= 15 16 <= t <= 18
1/24/2018 68 1/22/2018 101 12/8/2017 153 11/16/2017 157 11/16/2017 464 10/16/2017 120 10/16/2017 308
1/25/2018 254 1/23/2018 177 12/9/2017 163 11/18/2017 143 11/17/2017 254 10/19/2017 143 10/19/2017 310
1/26/2018 272 1/24/2018 348 1/22/2018 394 11/19/2017 298 11/18/2017 448 10/23/2017 138 10/21/2017 360
1/25/2018 282 1/23/2018 179 11/20/2017 133 11/19/2017 240 10/25/2017 171 10/22/2017 108
1/26/2018 301 11/21/2017 175 11/20/2017 517 10/28/2017 165 10/24/2017 236
11/23/2017 170 11/21/2017 245 10/30/2017 127 10/25/2017 239
11/24/2017 219 11/22/2017 207 10/31/2017 121 10/29/2017 299
11/25/2017 142 11/23/2017 188 11/4/2017 205 11/5/2017 102
12/2/2017 128 11/24/2017 275 11/5/2017 200 11/8/2017 217
12/5/2017 265 11/25/2017 340 11/12/2017 111 11/9/2017 109
12/6/2017 353 11/26/2017 254 11/13/2017 194 11/13/2017 370
12/7/2017 190 11/27/2017 151 11/14/2017 558 11/30/2017 258
12/8/2017 376 11/28/2017 106 11/15/2017 183 12/3/2017 147
12/9/2017 241 11/29/2017 132 11/21/2017 230
1/20/2018 219 12/1/2017 223 11/22/2017 424
1/21/2018 302 12/2/2017 294 11/23/2017 257
1/23/2018 136 12/3/2017 230 11/24/2017 150
12/4/2017 548 11/25/2017 229
12/5/2017 333 11/26/2017 313
12/6/2017 273 11/27/2017 135
12/7/2017 285 11/29/2017 523
12/9/2017 203 11/30/2017 285
12/10/2017 360 12/1/2017 281
1/20/2018 286 12/2/2017 246
1/21/2018 201 12/3/2017 183







5935594 1209 889 3647 7224
 60 
3.3.1 冷房性能 




図 3.3.1-1 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、22～24℃） 
 
 




図 3.3.1-3 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、28～30℃） 
 
 




図 3.3.1-5 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、34～36℃） 
 
 
図 3.3.1-6 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、37～39℃） 
 
















図 3.3.2-1 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、-2～0℃） 
 
 




図 3.3.2-3 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、4～6℃） 
 
 




図 3.3.2-5 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、10～12℃） 
 
 




図 3.3.2-7 空調負荷率と COPp（室外機組合わせ型、16～18℃） 
 




第 4章 考察 
4.1 XAIRⅡと従来機の性能比較 
4.1.1 冷房-効率比較 






図 4.1.1-1 従来機との室外機のみ COPp比較（冷房時、22～24℃） 
 
 





図 4.1.1-3 従来機との室外機のみ COPp比較（冷房時、28～30℃） 
 
 
図 4.1.1-4 従来機との室外機のみ COPp比較（冷房時、31～33℃） 
 
 

































ては図 4.1.1-6の平均 COPp 増加率はさらに増大することが考えられる。図 4.1.1-1～5における効率
曲線については、同設定温度で比較した場合、XAIRⅡ機の効率曲線が上昇し、従来機では低下するこ
とから全温度・負荷領域で XAIRⅡ機の効率が上回ると考えられる。 














図 4.1.2-1 従来機との室外機のみ COPp比較（暖房時、1～3℃） 
 
 




図 4.1.2-3 従来機との室外機のみ COPp比較（暖房時、7～9℃） 
 
 
図 4.1.2-4 従来機との室外機のみ COPp比較（暖房時、10～12℃） 
 
続いてこれらの結果を用いて、冷房時同様、平均室外機のみ COPpを算出した。平均室外機のみ COPp







図 4.1.2-5 平均室外機のみ COPp増加率（暖房時） 
 















































図 4.2.1-1空調負荷率と COPpの関係（冷房時省エネ比較、22～24℃） 
 
 




図 4.2.1-3空調負荷率と COPpの関係（冷房時省エネ比較、28～30℃） 
 
 
図 4.2.1-4 空調負荷率と COPpの関係（冷房時省エネ比較、31～33℃） 
 
 





















∗ 𝑓 0.1𝑘 /𝑅𝑐𝑜𝑝 0.1𝑘  
(11) 
ここで 
𝑘 : 1～10までの自然数[-] 
𝑓   : 負荷率ヒストグラム[-] 
𝑅𝑐𝑜𝑝: 回帰 COP[-] 
 
 
















図 4.2.1-7 冷凍サイクル比較(負荷率 0.2) 
 
表 4.2.1-1 各状態点物性値（負荷率 0.2、省エネモード） 
 
 
表 4.2.1-2 各状態点物性値（負荷率 0.2、通常運転） 
 
  
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 9.19
1 432.26 34.29 13.77 0.95 1.83 Condensing Temperature[℃] 37.32
2 458.42 76.79 60.37 2.27 1.84 Dgree of Superheat[K] 4.58
3 255.57 1,012.17 34.17 2.27 1.19 Dgree of Supercooling[K] 3.15
4 255.57 180.12 9.10 1.06 1.20 Compression Work[kJ/kg] 26.16
5 429.13 39.49 13.70 1.06 1.81 Q[kJ/kg] 173.56
Q/Comp. Work 6.63
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 7.01
1 432.49 33.88 13.76 0.94 1.83 Condensing Temperature[℃] 37.46
2 461.99 75.55 63.35 2.28 1.85 Dgree of Superheat[K] 6.76
3 255.86 1,011.25 34.33 2.28 1.19 Dgree of Supercooling[K] 3.13
4 255.86 159.76 6.92 0.99 1.20 Compression Work[kJ/kg] 29.50




図 4.2.1-8 冷凍サイクル比較(負荷率 0.4) 
 
表 4.2.1-3 各状態点物性値（負荷率 0.4、省エネモード） 
 
 





Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 10.81
1 432.16 38.92 16.44 1.06 1.82 Condensing Temperature[℃] 41.18
2 455.86 86.64 61.61 2.50 1.82 Dgree of Superheat[K] 5.63
3 255.78 1,013.75 34.39 2.50 1.19 Dgree of Supercooling[K] 6.79
4 255.78 195.52 10.72 1.11 1.20 Compression Work[kJ/kg] 23.70
5 428.67 41.72 14.55 1.11 1.81 Q[kJ/kg] 172.89
Q/Comp. Work 7.29
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 6.68
1 432.58 31.98 12.68 0.89 1.84 Condensing Temperature[℃] 40.94
2 464.64 81.83 68.26 2.48 1.85 Dgree of Superheat[K] 6.00
3 256.65 1,010.62 34.86 2.48 1.19 Dgree of Supercooling[K] 6.08
4 256.65 154.80 6.59 0.98 1.20 Compression Work[kJ/kg] 32.06
5 429.77 36.24 12.39 0.98 1.82 Q[kJ/kg] 173.12
6 432.58 31.98 12.68 0.89 1.84 Q/Comp. Work 5.40
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図 4.2.1-9 冷凍サイクル比較(負荷率 0.6) 
 
表 4.2.1-5 各状態点物性値（負荷率 0.6、省エネモード） 
 
 
表 4.2.1-6 各状態点物性値（負荷率 0.6、通常運転） 
 
 
 負荷率 0.2 のデータにおいて、冷凍サイクルはほぼ同様であり、同等の熱交換量 Q である。この際、





 負荷率 0.6 のデータにおいて、冷凍サイクルにおいて蒸発温度が異なるが、同等の熱交換量である。
省エネルギーモードによる約 3℃の蒸発温度の上昇がみられ、効率で 1.13の向上を確認できる。 
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 10.76
1 430.71 38.46 14.69 1.04 1.82 Condensing Temperature[℃] 43.02
2 457.77 90.03 64.66 2.61 1.82 Dgree of Superheat[K] 3.93
3 256.85 1,011.25 35.04 2.61 1.19 Dgree of Supercooling[K] 7.99
4 256.85 190.73 10.67 1.11 1.20 Compression Work[kJ/kg] 27.06
5 428.36 41.74 14.25 1.11 1.80 Q[kJ/kg] 171.52
Q/Comp. Work 6.34
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 7.79
1 432.71 32.01 12.84 0.89 1.84 Condensing Temperature[℃] 44.11
2 466.07 88.36 71.96 2.68 1.84 Dgree of Superheat[K] 5.05
3 256.65 1,012.63 34.96 2.68 1.19 Dgree of Supercooling[K] 9.16
4 256.65 163.86 7.70 1.02 1.20 Compression Work[kJ/kg] 33.36













































図 4.2.2-1 事務所平面図・座席表（冷房期） [30] 
 
 





 PMV 値の計算式を次式(12)（13）に示す。表 4.2.2.2-1 に PMV 値と温冷感の対応を示す。PMV 値は環
境側の要素である気温、相対湿度、平均放射温度、風速と人間側の要素である在室者の着衣量と活動量
によって算出される。PMV値が 0の時に、熱的に不快のない状態を示し、ISOでは快適範囲を±0.5と設
定している [31]。表 4.2.2.2-1 にあるように PMV 値とは「人間がその時暖かいもしくは寒いと感じる
かを 7段階評価尺度による数値」である。 
  
𝑃𝑀𝑉 = 𝑓 𝑀  𝑆 (12) 
𝑓 𝑀 = 0.303𝑒−0.036𝑀  0.028 (13) 
ここで 
𝑀 : 代謝量[W/m^2] 
𝑆 : 人体の熱負荷[W/m^2] 
 




の単位。湿度 50%、風速 0.1m/s、気温 21.2℃の大気中で、椅子に腰かけて安静にしている白人標準男子
（産熱量 50kcal/m^2h）被服者が、平均皮膚温 33℃の快適な状態を継続できるのに必要な被服な熱絶縁
値を 1clo」と定義している [32]。次式(14)に clo値合計の算出式を示す [33] [34]。 
 
𝑐𝑙𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.835∑𝑐𝑙𝑜𝑔𝑟𝑚  0.161 
(14) 
ここで 
𝑐𝑙𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : clo値合計[clo] 
𝑐𝑙𝑜𝑔𝑟𝑚 : 単衣の clo値[clo] 
  
これらの定義式を用いて、実際に PMV 値の算出を行った。算出に用いる温熱環境要素の設定値を表


















図 4.2.2.2-1 PMV値散布図（風速－急・強・弱）冷房期 [30] 
 











Metabolic rate 1.5 met (Desk working)















仮定する。省エネルギーモード日として 2016年 8月 26日、通常運転日として 2016 年 8月 23日のデー
タを使用する。該当日の外気温推移を図 4.2.2.3-1に示す。一日平均外気温は、8月 23日が 31.3℃、8





図 4.2.2.3-1 該当日外気温推移 
 
 




図 4.2.2.3-3 空調負荷率・COPp推移（2016年 8月 26日、省エネルギーモード） 
  
















図 4.2.2.3-5 ⑤室内機吸込み温度推移（通常運転時） 
 
 
図 4.2.2.3-6 ⑤室内機吸込み温度推移（省エネルギーモード） 
 
 室内機が運転状態であるときのみ、実線で示した。緑は「設定温度」、赤は「室内機吸込み温度」、












7:17:31で吸込み温が設定温と同じ 24℃に達した。従って所要時間は 385秒で傾き（⊿(吸込み温度) 
/ 所要時間）は 0.0208である。省エネルギーモード時は 7：09：48、吸込み温 32℃から 7：26：58で












図 4.2.2.3-7 ④室内機吸込み温度推移（通常運転時） 
 
 
















図 4.2.2.3-9 系統室内機設定温度変更（通常運転） 
 
 







大きいほど除湿能力が高いことを示す。前項と同様に通常運転時のデータを 2016 年 8月 23日、省エネ
ルギーモード時のデータを 2016 年 8 月 26 日のデータとする。室内絶対湿度は 10 個の温湿度計で計測
した温度及び相対湿度から算出した絶対湿度とし、室外絶対湿度は気象庁 HP よりダウンロードした大
阪の気象観測データ [37] [38]を用いる。空気中の飽和水蒸気圧の算出に用いた Tetensの式 [39]を次
式(15)に示す。 
 算出した室内外絶対湿度差を図 4.2.2.4-1、平均室内温湿度推移を図 4.2.2.4-2 に示す。室内外湿度
差は空調機運転時のみのデータとし、両日とも 7：00～20：00までのデータである。 
 




𝑒𝑠 : 飽和水蒸気圧[hPa] 
𝑎 : 定数=7.5（水上） 
𝑏 : 定数=237.3（水上） 
𝑡 : 温度[℃] 
 
 














 ここで温度および相対湿度より算出される不快指数(Discomfort Index)を図 4.2.2.4-3に示す。不







𝐷𝐼 = 𝑇 −  0.55 − 0.0055𝑅𝐻  𝑇 − 14.5  (16) 
ここで 
𝐷𝐼 : 不快指数[℃] 
𝑇 : 気温[℃] 




図 4.2.2.4-3 不快指数推移 
 





No discomfort < 21
Under 50% of population feels discomfort 21 to 24
Over 50% of population feels discomfort 25 to 27
Most of population suffers discomfort 28 to 29
Everyone fells stress 30 to 32
State of medical emergency  32 <
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4.2.3 冷房-まとめ 
































図 4.2.4-1 空調負荷率と COPpの関係（暖房時省エネ比較、1～3℃） 
 
 







































図 4.2.4-6 冷凍サイクル比較（負荷率 0.2） 
 
表 4.2.4-1 各状態点物性値（負荷率 0.2、省エネモード） 
 
 
表 4.2.4-1 各状態点物性値（負荷率 0.2、通常運転） 
 
  
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] -6.09
1 434.98 22.79 9.29 0.65 1.88 Condensing Temperature[℃] 40.48
2 457.00 84.44 61.88 2.45 1.83 Dgree of Superheat[K] 15.37
3 248.93 1,036.27 30.52 2.45 1.16 Dgree of Supercooling[K] 9.97
4 248.93 92.65 -6.16 0.65 1.18 Compression Work[kJ/kg] 22.01
Q[kJ/kg] 208.07
Q/Comp. Work 9.45
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] -1.59
1 424.45 28.38 1.72 0.76 1.83 Condensing Temperature[℃] 40.02
2 457.09 83.34 61.56 2.43 1.83 Dgree of Superheat[K] 3.30
3 258.14 1,004.87 35.65 2.43 1.19 Dgree of Supercooling[K] 4.37






図 4.2.4-7 冷凍サイクル比較（負荷率 0.4） 
 
表 4.2.4-3 各状態点物性値（負荷率 0.4、省エネモード） 
 
 




Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 5.30
1 427.73 35.08 9.57 0.94 1.82 Condensing Temperature[℃] 44.04
2 453.02 95.25 62.05 2.67 1.81 Dgree of Superheat[K] 4.27
3 252.57 1,026.30 32.68 2.67 1.18 Dgree of Supercooling[K] 11.36
4 252.57 155.71 5.21 0.94 1.19 Compression Work[kJ/kg] 25.29
Q[kJ/kg] 200.45
Q/Comp. Work 7.93
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 5.20
1 427.51 35.02 9.30 0.94 1.82 Condensing Temperature[℃] 48.95
2 459.99 104.02 71.55 3.00 1.82 Dgree of Superheat[K] 4.09
3 257.68 1,012.37 35.68 3.00 1.19 Dgree of Supercooling[K] 13.27






図 4.2.4-8 冷凍サイクル比較（負荷率 0.6） 
 
表 4.2.4-5 各状態点物性値（負荷率 0.6、省エネモード） 
 
 








ある。凝縮温度制御による 4.9℃ほどの凝縮温度の低下がみられ、効率で 1.7の向上が確認できる。 
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 2.55
1 431.88 31.21 11.45 0.86 1.84 Condensing Temperature[℃] 47.17
2 456.31 101.49 67.28 2.88 1.81 Dgree of Superheat[K] 8.90
3 251.61 1,031.39 32.21 2.88 1.17 Dgree of Supercooling[K] 14.96
4 251.61 137.36 2.46 0.86 1.19 Compression Work[kJ/kg] 24.43
Q[kJ/kg] 204.70
Q/Comp. Work 8.38
Point Enthalpy[kJ/kg] Density[kg/m^3] Temperature[℃] Pressure[MPa] Entropy[kJ/kg・K] Evaporating Temperature[℃] 2.74
1 429.86 31.80 9.69 0.87 1.83 Condensing Temperature[℃] 48.04
2 463.98 99.17 73.67 2.93 1.83 Dgree of Superheat[K] 6.95
3 254.25 1,023.24 33.73 2.93 1.18 Dgree of Supercooling[K] 14.30













































 暖房時も冷房時同様、PMV 値を算出した。算出結果を図 4.2.5.2-1に示す。図より、暖房時、PMV値は












 実測期間から外気温度条件の類似した 2 日を抽出して、系統室内機毎の室内温度逸脱率を評価する。
この際、人間的なスケジュールは同一と仮定する。省エネルギーモード日として 2017年 2月 13日、通
常運転日として 2017年 1月 31日のデータを使用する。該当日の外気温推移を図 4.2.5.3-1に示す。一
日平均外気温は、2 月 13 日が 5.0℃、1 月 31 日が 5.1℃であった。該当日の空調負荷率および、COPp、






図 4.2.5.3-1 該当日外気温推移 
 
 




図 4.2.5.3-3 空調負荷率・COPp推移（2017年 2月 13日、省エネルギーモード） 
 


















図 4.2.5.3-5 ⑥室内機吸込み温度推移（通常運転時） 
 
 
図 4.2.5.3-6 ⑥室内機吸込み温度推移（省エネルギーモード） 
  
室内機が運転状態であるときのみ実線で記した。緑は「設定温度」、赤は「室内機吸込み温度」、ピ











































































図 4.2.5.3-11 ④室内機吸込み温度推移（通常運転） 
 
 






























4.2.6 暖房-まとめ  



































 2 台→1 台に変化するポイントについて 2017 年 9 月 10 日の時系列データを図 4.3.1-1、COPp 回帰モ




図 4.3.1-1 空調負荷率・運転台数・エンジン回転数時系列変化（9月 10日） 
2 => 1 unit 
① ② ③ 
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図 4.3.1-2 COPp回帰モデル（2台→1台） 
 
 負荷率およそ 0.4が 2台→1台への切替ポイントであることが分かる。COPp回帰モデルをみると、こ






1台→2台に変化するポイントについて、2017年 8月 28日の時系列データを図 4.3.1-3、COPp回帰モ




図 4.3.1-3 空調負荷率・運転台数・エンジン回転数時系列変化（8月 28日） 
 
1 => 2 unit 
① ② ③ 
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図 4.3.1-4 COPp回帰モデル（1台→2台） 
 
 負荷率およそ 0.4近傍に 1 台→2台への切替ポイントがあることが分かる。COPp回帰モデルをから分











ル、運転台数変動モデルの 4 つを用いて行い、出力として一次エネルギー消費量を得る。用意した COPp
回帰モデルは以下の 3つであり、図 4.3.2-1～3、表 4.3.2-1～5に示す。 
 
 ①実測によって得られた回帰モデル 











図 4.3.2-1 COPp回帰モデル（①） 
 
表 4.3.2-1 単独運転時回帰式（①） 
 
  
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(22)=t=(24) 0.07 0.30 -955.256 627.2745 -169.966 25.6047 -0.49036
(25)=t=(27) 0.06 0.31 -50.4138 79.98213 -52.2748 14.56969 -0.15607
(28)=t=(30) 0.07 0.42 239.9709 -272.414 94.28497 -9.34941 0.966283
(31)=t=(33) 0.22 0.36 -2730.55 3646.548 -1804.42 392.5253 -30.5212
(34)=t=(36) 0.22 0.38 2434.355 -3002.94 1355.502 -264.473 19.8282
(37)=t=(39)
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表 4.3.2-3 単独運転時回帰式（②） 
 
  
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(22)=t=(24) 0.26 0.38 ----- ----- -16.8105 12.60841 -1.43987
(25)=t=(27) 0.29 0.45 470.2288 -429.839 36.13648 53.83801 -10.6717
(28)=t=(30) 0.29 0.46 ----- ----- -25.8106 20.46376 -2.92201
(31)=t=(33) 0.34 0.51 ----- ----- 7.643869 -7.11003 2.69227
(34)=t=(36) 0.37 0.64 -156.693 287.7985 -192.154 54.94815 -4.61571
(37)=t=(39) 0.39 0.54 5756.573 -10776.8 7530.897 -2327.41 269.3136
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(22)=t=(24) 0.13 0.60 -59.7035 78.40931 -42.4915 12.80235 -0.49036
(25)=t=(27) 0.12 0.62 -3.15086 9.997766 -13.0687 7.284843 -0.15607
(28)=t=(30) 0.15 0.83 14.99818 -34.0518 23.57124 -4.6747 0.966283
(31)=t=(33) 0.45 0.72 -170.659 455.8185 -451.106 196.2627 -30.5212





図 4.3.2-3 COPp回帰モデル（③） 
 
表 4.3.2-4 単独運転時回帰式（③） 
 
 
表 4.3.2-5 並列運転時回帰式（③） 
 
  
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(22)=t=(24) 0.07 0.32 -955.256 627.2745 -169.966 25.6047 -0.49036
(25)=t=(27) 0.06 0.35 -50.4138 79.98213 -52.2748 14.56969 -0.15607
(28)=t=(30) 0.07 0.37 239.9709 -272.414 94.28497 -9.34941 0.966283
(31)=t=(33) 0.22 0.33 -2730.55 3646.548 -1804.42 392.5253 -30.5212
(34)=t=(36) 0.22 0.38 2434.355 -3002.94 1355.502 -264.473 19.8282
(37)=t=(39)
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(22)=t=(24) 0.32 0.38 ----- ----- -16.8105 12.60841 -1.43987
(25)=t=(27) 0.35 0.45 470.2288 -429.839 36.13648 53.83801 -10.6717
(28)=t=(30) 0.37 0.46 ----- ----- -25.8106 20.46376 -2.92201
(31)=t=(33) 0.33 0.51 ----- ----- 7.643869 -7.11003 2.69227
(34)=t=(36) 0.38 0.64 -156.693 287.7985 -192.154 54.94815 -4.61571
(37)=t=(39) 0.39 0.54 5756.573 -10776.8 7530.897 -2327.41 269.3136
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4.3.2.1 低負荷-シミュレーション結果 





図 4.3.2.1-1 一次エネルギー消費量割合試算結果（低負荷日） 
 
 




図 4.3.2.1-3 COPp値差（低負荷日、①－②） 
 
 
図 4.3.2.1-4 回帰 COPp推移・運転台数推移（低負荷日、上から①、②） 
 
 一次エネルギー消費量割合試算結果では、室外機組み合わせ型の消費エネルギー削減効果は 31.3%で


















図 4.3.2.2-1 一次エネルギー消費量割合試算結果（高負荷日） 
 
 





図 4.3.2.2-3 COPp値差（高負荷日、①－②） 
 
 




















 最適切替制御の効果を検証するため、切替ポイント近傍での負荷頻度が多い 2017 年 8 月 25 日 7～23
時の外気温・負荷変動モデルを用いて一次エネルギー消費シミュレーションを行った。図 4.3.2.3-1～
4 に試算結果を示す。比較を簡単にするために①の結果を 100%としている。 
 
 
図 4.3.2.3-1 一次エネルギー消費量割合試算結果（最適切替制御） 
 
 




図 4.3.2.3-3 COPp値差（最適切替制御、③－①） 
 
 





























 2 台→1 台に変化するポイントについて 2018 年 1 月 20 日の時系列データを図 4.3.4-1、COPp 回帰モ




図 4.3.4-1 空調負荷率・運転台数・エンジン回転数時系列変化（1月 20日） 
  
2 => 1 unit 
① ③ ② 
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図 4.3.4-2 COPp回帰モデル（2台→1台） 
 
 負荷率およそ 0.2が 2台→1台への切替ポイントであることが分かる。COPp回帰モデルをみると、












図 4.3.4-3 空調負荷率・運転台数・エンジン回転数時系列変化（1月 23日） 
 
  
1 => 2 unit 
① ② ③ 
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図 4.3.4-4 COPp回帰モデル（1台→2台） 
 

























図 4.3.5-1 COPp回帰モデル（①） 
 
表 4.3.5-1 単独運転時回帰式（①） 
 
 
表 4.3.5-2 並列運転時回帰式（①） 
 
  
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(-2)=t=(0) 0.18 0.34 ----- ----- -1.77836 -0.24206 1.079988
(1)=t=(3) 0.13 0.36 -186.599 276.9895 -148.157 33.52906 -1.85336
(4)=t=(6) 0.10 0.41 ----- ----- -6.82194 3.917225 0.353355
(7)=t=(9) 0.07 0.36 ----- ----- -5.46356 3.18662 0.51624
(10)=t=(12) 0.06 0.33 272.9113 -172.709 18.53658 5.22677 0.197781
(13)=t=(15) 0.07 0.28 1273.983 -866.313 180.1904 -9.10521 0.586078
(16)=t=(18) 0.07 0.26 -106.94 118.0672 -53.0125 12.83499 -0.10418
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(-2)=t=(0) 0.19 0.48 ----- ----- -2.07208 1.982632 0.300376
(1)=t=(3) 0.17 0.51 35.36449 -34.8874 6.022751 2.708745 0.086473
(4)=t=(6) 0.20 0.44 ----- ----- -2.33246 2.568744 0.259041
(7)=t=(9) 0.14 0.44 7.793046 16.0269 -26.757 12.01742 -0.82168
(10)=t=(12) 0.09 0.39 -124.707 171.7855 -87.0676 20.47059 -1.03844








表 4.3.5-3 単独運転時回帰式（②） 
 
  
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(-2)=t=(0) 0.36 0.69 ----- ----- -0.44459 -0.12103 1.079988
(1)=t=(3) 0.26 0.73 -11.6624 34.62369 -37.0392 16.76453 -1.85336
(4)=t=(6) 0.19 0.82 ----- ----- -1.70549 1.958613 0.353355
(7)=t=(9) 0.14 0.73 ----- ----- -1.36589 1.59331 0.51624
(10)=t=(12) 0.13 0.67 17.05696 -21.5886 4.634145 2.613385 0.197781
(13)=t=(15) 0.13 0.56 79.62394 -108.289 45.0476 -4.55261 0.586078
(16)=t=(18) 0.14 0.52 -6.68375 14.75839 -13.2531 6.417494 -0.10418
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図 4.3.5-3 COPp回帰モデル（③） 
 
表 4.3.5-4 単独運転時回帰式（③） 
 
 











Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(-2)=t=(0) 0.18 0.37 ------ ------ -1.77836 -0.24206 1.079988
(1)=t=(3) 0.13 0.35 -186.599 276.9895 -148.157 33.52906 -1.85336
(4)=t=(6) 0.10 0.36 ------ ------ -6.82194 3.917225 0.353355
(7)=t=(9) 0.07 0.39 ------ ------ -5.46356 3.18662 0.51624
(10)=t=(12) 0.06 0.33 272.9113 -172.709 18.53658 5.22677 0.197781
(13)=t=(15) 0.07 0.28 1273.983 -866.313 180.1904 -9.10521 0.586078
(16)=t=(18) 0.07 0.26 -106.94 118.0672 -53.0125 12.83499 -0.10418
Xmin Xmax a4 a3 a2 a1 a0
(-2)=t=(0) 0.37 0.48 ------ ------ -2.07208 1.982632 0.300376
(1)=t=(3) 0.35 0.51 35.36449 -34.8874 6.022751 2.708745 0.086473
(4)=t=(6) 0.36 0.44 ------ ------ -2.33246 2.568744 0.259041
(7)=t=(9) 0.39 0.44 7.793046 16.0269 -26.757 12.01742 -0.82168
(10)=t=(12) 0.33 0.39 -124.707 171.7855 -87.0676 20.47059 -1.03844
(13)=t=(15) 0.28 0.43 ------ ------ -4.82506 4.690745 -0.11657
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4.3.5.1 低負荷-シミュレーション結果 





図 4.3.5.1-1 一次エネルギー消費量割合試算結果（低負荷日） 
 
 





図 4.3.5.1-3 COPp値差（低負荷日、①－②） 
 
 





























図 4.3.5.2-3 COPp値差（高負荷日、①－②） 
 
 






















図 4.3.5.3-1 一次エネルギー消費割合試算結果（最適切替制御） 
 
 




図 4.3.5.3-3 COPp値差（最適切替制御、③-①） 
 
 





























第 5章 結言 
5.1 総括 










一つとして、COP 特性を現状機器より低負荷側にシフトした機器や COP 特性が可変となる機器の開発が
有効である。 
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a) 性能計算 VBAソースコード（AXGP560F1ND） 
 




    Dim starttime, stoptime As Variant 
    starttime = Time 
    On Error Resume Next 
Application.ScreenUpdating = False 
' 変 数 の 宣 言
==============================================================================
========================== 
    Dim hio() As Single, hii() As Single, him() As Single, pio() As Single, temp_indoor_gas() As Single, 
temp_indoor_liq() As Single, expvalve() As Single 
    Dim dci As Single, gc As Single, q As Single, have As Single, hci As Single, hco As Single, gas As 
Single, load_gas As Single, load_q As Single, load_w As Single, load_eng As Single, gte As Single, cop_g 
As Single, cop_s As Single, efieng As Single, temp_outdoor_liq As Single, temp_comp_out As Single, 
load_q0 As Single, load_q1 As Single, load_q2 As Single 
    Dim cop0_g As Single, cop1_g As Single, cop2_g As Single, cop0_s As Single, cop1_s As Single, 
cop2_s As Single, cop_p As Single, cop_p_out As Single, cop0_p As Single, cop1_p As Single, cop2_p 
As Single, cop0_p_out As Single, cop1_p_out As Single, cop2_p_out As Single 
    Dim num As Integer, nwiu As Integer, ev As Integer, stop_eng As Integer, ev_onoff As Integer, ev1_i 
As Integer, ev2_i As Integer, f_ev As Integer 
    Dim gas_c_factor As Single 
    Dim mode_in() As String 
    
     
     
'dci (Density of Compressor In)        圧縮器吸入密度           [kg/m~3] 
'gc                                    冷媒流量                 [kg/] 
'hio (Enthalpy of Indoor Out)          室内熱交出口エンタルピ   [kj/kg] 
'hii (Enthalpy of Indoor In)           室内機熱交入口エンタルピ [kj/kg] 
'him (Enthalpy of Indoor Margin)       室内機エンタルピ差    [kj/kg] 




'cop_g                                   ガス cop 
'cop_s                                   システム cop 
'cop_p                                   電力一次エネルギー換算 cop 
'cop_p_out                               電力一次エネルギー換算 cop 室外機のみ 
'nwiu (number of working indoor unit)  運転中室内機台数 
'temp_indoor_liq                      室内機 液管温度                 [℃]  冷房(暖房)時 
蒸発器(凝縮器出口)入口温度に相当する 
'temp_indoor_gas                       室内機 ガス管温度               [℃]   冷房(暖房)時 
蒸発器(凝縮器入口)出口温度に相当する 
'have                                  運転中室内機 1 台あたり比エンタルピ差[kj/kg] 
'q                                     空調能力                  [kW] 
'hci (Enthalpy of compressor In)      圧縮器吸入比エンタルピ    [kj/kg] 
'hco  (Enthalpy of compressor Out)     圧縮器吐出比エンタルピ   [kj/kg] 
'gas                                   ガス消費量         [kW] 
'load_gas                              ガス消費負荷率 
'load_q                                空調負荷率 
'load_w                                発電負荷率 
'load_eng                              エンジン負荷率 
'gte                                   有効発生熱量        [MJ/ ?s] ?s は計測間隔 
'efieng                                エンジン効率 
'opetime                               有効運転時間        [min] 
'temp_comp_out                         各圧縮機の稼働時間考慮後の圧縮機吐出温度[℃] 
'ev                                    容量電磁弁 ON 数 
'expvalve  (expansion valve)           膨張弁開度 
'stop_eng                              エンジン停止有無 
'ev_on-off                             容量電磁弁変化 
'f_ev                                  1 セル前の容量電磁弁 ON 数 
'gas_c_factor(gas correction factor)   燃料ガス流量補正係数 
'mode_in           室内機運転モード[運転/停止] 
'==============================================================================
============== 
Dim i, cnt, MaxCol, s_i As Integer 
'i       行番号をあらわす 
' MaxCol 結果を出力する際、入力の最終行を格納 
==============================================================================
============== 
Const Atmosphere            As Single = 0.1013    '[MPa] 
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Const PulleyRatio           As Single = 1.95 
Const VolumeOfComp1         As Single = 86        '[cc] 
Const VolumeOfComp2         As Single = 86        '[cc] 
Const VolumetricEfficiency   As Single = 0.9 
Const NIU                   As Integer = 11 
Const GasCalorificValue     As Single = 45             '[MJ/m^3] 
Const time_interval         As Single = 10           '[s] 必ず秒数で入力 
Const power_gene_ef         As Single = 1 
Const RatedCoolingGasConsumption   As Single = 49.3 
Const RatedCoolingCapacity         As Single = 56# 
Const RatedCoolingPowerConsumption As Single = 0.914 
Const RatedEnginePower             As Single = 12.4 
Const RatedHeatingGasConsumption   As Single = 46# 
Const RatedHeatingCapacity         As Single = 63# 
Const RatedHeatingPowerConsumption As Single = 0.628 
Const evDischargeRate1               As Single = 0.73 
Const evDischargeRate2               As Single = 0.45 
Const press_fuel                     As Single = 0.002 
Const temp_abs                       As Single = 273.15 
Const cnv_factor                     As Single = 9760   '[kJ/kWh] 
Const OverallAdiabaticEfficiency     As Single = 0.7 
'Atmosphere                 大気圧[MPa] 
'PullyRatio                  プーリー比 
'VolumeOfComp1,2             コンプレッサ容量[cc] 
'VolumetricEfficiency        体積効率 
'NIU(Number of Indoor Unit)  接続室内機台数 
'GasCalorificValue           ガス発熱量(13A)[MJ/m^3] 
'gas_interval                ガス流量計の計測時間間隔[s] 
'power_gene_ef (power generation efficiency of gas engine) ガスエンジン発電効率 
'RatedCoolingGasConsumption    定格冷房時ガス消費量[kW] 
'RatedCoolingCapacity          定格冷房能力[kW] 
'RatedCoolingPowerConsumption  冷房時定格消費電力[kw] 
'RatedEnginePower              定格エンジン出力[kW] 
'RatedHeatingGasConsumption    定格暖房時ガス消費量[kW] 
'RatedHeatingCapacity          定格暖房能力[kW] 
'RatedHeatingPowerConsumption  暖房時定格消費電力[kW] 
'evDischargeRate1                電磁容量弁 1ON 時冷媒吐出割合 
'evDischargeRate2               電磁容量弁 2ON 時冷媒吐出割合 
'time_interval                  計測間隔[s] 
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'press_fuel                     燃料ガス圧力[MPa] ゲージ圧 
'temp_abs                       絶対温度[T] 
'cnv_factor                     電力一次エネルギー換算係数[kJ/kWh] 
'OverallAdiabaticEfficiency   圧縮機全断熱効率 
 
   ReDim hio(NIU), hii(NIU), him(NIU), pio(NIU), temp_indoor_gas(NIU), temp_indoor_gas(NIU), 
temp_indoor_liq(NIU), expvalve(NIU), mode_in(NIU) 
 Dim MaxRow As Integer 
 
'======================================================================== 
     
       i = 3     'i = Val(InputBox("計算を始める最初の行を入力してください"))            '  
     s_i = i 
    MaxRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 




    MaxCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 






    Dim eng_speed As Single, f_eng_speed As Single, f12_eng_speed As Single, n_eng_speed As 
Single, temp_comp_in As Single, press_comp_in As Single, press_comp_out As Single, 
temp_comp_out1 As Single, temp_comp_out2 As Single, gas_flow As Single, power_gene As Single 
    Dim CoolOrHeat As String, ev1 As String, ev2 As String 
    Dim in_power_cns As Single, out_power_cns As Single 
    Dim temp_outdoor As Single 
 
'eng_speed         エンジン回転数[rpm] 
'f_eng_speed       former_eng_speed 1 計測点前のエンジン回転数[rpm] 
'n_eng_speed       next_eng_speed 1 計測点後のエンジン回転数[rpm] 
'temp_comp_in      コンプレッサー入口温度[℃] 
'press_comp_in    コンプレッサー入口圧力[MPa](低圧) 
'CoolOrHeat        冷房運転か暖房運転かを判断する変数  
'press_comp_out    コンプレッサー出口圧力[MPa](高圧) 
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'temp_comp_out1,2  コンプレッサー出口温度[℃] 
'gas_flow          ガス流量[m~3] 
'power_gene        発電電力[kW] 
'temp_outdoor_liq  室外機液管温度       [℃]   ' 
'ev1,ev2           容量電磁弁 1，2 [ON/OFF] 
'in_power_cns,out_power_cns 室内機、室外機消費電力 [kW] 
'temp_outdoor      外気温     [℃] 
‘==============================================================================
============= 
    Do Until i = MaxRow + 1                        
'=========================================================================== 
    eng_speed = Cells(i, 15) 
    f_eng_speed = Cells(i - 1, 15) 
    f12_eng_speed = Cells(i - 12, 15) 
    n_eng_speed = Cells(i + 1, 15) 
    temp_comp_in = Cells(i, 7) 
    press_comp_in = Cells(i, 4) 
    CoolOrHeat = Cells(i, 11) 
    press_comp_out = Cells(i, 3) 
    temp_comp_out1 = Cells(i, 5) 
    temp_comp_out2 = Cells(i, 6) 
    gas_flow = Cells(i, 100) 
    power_gene = 0                                        'Cells(i, 23) / 1000 
    temp_outdoor_liq = Cells(i, 8) 
    ev1 = Cells(i, 24) 
    ev2 = Cells(i, 25) 
    in_power_cns = Cells(i, 101) 
    out_power_cns = Cells(i, 102) 
    temp_outdoor = Cells(i, 19) 
'==============================================================================
======= 
     num = 0 
     For cnt = 1 To NIU Step 1 
      temp_indoor_gas(num) = Cells(i, 37 + 6 * num)            ' 1 台目の室内機出口温度が格納さ
れている最初のセル位置を設定。?は 2 台目室内機出口温度までの間隔 
      temp_indoor_liq(num) = Cells(i, 36 + 6 * num)           ' 1 台目の室内機入口温度が格納され
ている最初のセル位置を設定。?は 2 台目室内機出口温度までの間隔 
      
      expvalve(num) = Cells(i, 38 + 6 * num)                        '  1 台目の室内機膨張弁が格納
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されている最初のセル位置を設定。?は 2 台目室内機膨張弁までの間隔 
      mode_in(num) = Cells(i, 34 + 6 * num) 
            num = num + 1 
     Next cnt 
 









   dci = Density("R410A.mix", "TP", "C", temp_comp_in, press_comp_in + Atmosphere) 
     If dci > 100 Then 
        dci = Density("R410A.mix", "TVAP", "C", press_comp_in + Atmosphere) 
     End If 
'容量電磁弁-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
        f_ev = ev 
 
      If ev1 = "ON" Then 
         ev1_i = 1 
      Else 
          ev1_i = 0 
      End If 
 
      If ev2 = "ON" Then 
          ev2_i = 1 
      Else 
         ev2_i = 0 
      End If 
    
    ev = ev1_i + ev2_i 
'冷媒流量[kg/s]---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Select Case ev 
       Case 0 
         gc = (eng_speed / 60) * PulleyRatio * VolumetricEfficiency * (VolumeOfComp1 + 
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VolumeOfComp2) * dci / 1000000 
       Case 1 
         gc = (eng_speed / 60) * PulleyRatio * VolumetricEfficiency * (VolumeOfComp1 + 
VolumeOfComp2) * evDischargeRate1 * dci / 1000000 
       Case 2 
         gc = (eng_speed / 60) * PulleyRatio * VolumetricEfficiency * (VolumeOfComp1 + 
VolumeOfComp2) * evDischargeRate2 * dci / 1000000 










         
             num = 0 
             nwiu = 0 
              
           For cnt = 1 To NIU Step 1 






            hio(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", temp_indoor_gas(cnt - 1), pio(cnt - 1)) '室内
機液管温度相当の凝縮圧力と蒸発器出口(ガス管)温度から室内機熱交出口比エンタルピを算出 
'                    ｜ 
'                    ↓ 蒸発器出口比エンタルピが 400 以下の時は、(ガス管)出口温度相当飽和蒸気
比エンタルピで計算 
 
               If hio(cnt - 1) <= 400 Then 
                  hio(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TVAP", "C", temp_indoor_gas(cnt - 1)) 
               End If 
'蒸発器入口比エンタルピ[kj/kg]---------------------------------------------- 
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            hii(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TLIQ", "C", temp_outdoor_liq)        '室外機液管温
度相当の飽和液比エンタルピを室内熱交入り口比エンタルピとする 
'蒸発器入口出口エンタルピ差[kj/kg]-------------------------------------------------------------------- 
'                     上記で求めた蒸発器の入り口と出口のエンタルピからエンタルピ差を算出する 
 
            him(cnt - 1) = hio(cnt - 1) - hii(cnt - 1) 





               If expvalve(cnt - 1) = 0 Or him(cnt - 1) <= 0 Then                       ' 
                   him(cnt - 1) = 0 
                   nwiu = nwiu - 1 
               End If 
 






     
'--------------------暖房運転---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 








             num = 0 
             nwiu = 0 
              
           For cnt = 1 To NIU Step 1 
          hio(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", temp_indoor_liq(cnt - 1), press_comp_out + 
Atmosphere) 
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   ' hio(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", temp_indoor_liq(cnt - 1), Pressure("R410A.mix", 
"TLIQ", "C", (temp_indoor_liq(cnt - 1) + temp_indoor_gas(cnt - 1)) / 2)) 
             
            If hio(cnt - 1) >= Enthalpy("R410A.mix", "TVAP", "C", temp_indoor_liq(cnt - 1)) Then hio(cnt 
- 1) = 0 'エンタルピが飽和蒸気線より右側に来る場合 0 とする 




            If hio(cnt - 1) = 0 Then 
               hii(cnt - 1) = 0 
            Else 
              ' pio(cnt - 1) = Pressure("R410A.mix", "HT", "C", hio(cnt - 1), temp_indoor_liq(cnt - 1)) 
               'hii(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", temp_indoor_gas(cnt - 1), 
press_comp_out + Atmosphere) 
            hii(cnt - 1) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", (temp_comp_out1 + temp_comp_out2) / 2, 
press_comp_out + Atmosphere) 
            End If 
             
'凝縮器入口出口エンタルピ差[kj/kg]-------------------------------------------------------------------- 
'                     上記で求めた凝縮器の入り口と出口のエンタルピからエンタルピ差を算出する 
                
                If expvalve(cnt - 1) < 100 Or mode_in(cnt - 1) = "停止" Or hii(cnt - 1) < hio(cnt - 1) Then 
                     him(cnt - 1) = 0 
                   
                     
                     
                Else 
                  him(cnt - 1) = hii(cnt - 1) - hio(cnt - 1) 
                               nwiu = nwiu + 1 
                End If 
                 
                Next cnt 
                 
     
 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 












             cnt = 0                      'カウンタ変数の初期化 
             have = 0 
'-------------全室内機分の比エンタルピ差の積算→平均--------------------- 
         For cnt = 1 To NIU Step 1 
 
             have = have + him(cnt - 1) 
 
         Next cnt 
 





      
         q = have * gc 
 
'圧縮機吸入エンタルピ[kj/kg]------------------------------------------------------------ 
      
      hci = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", temp_comp_in, press_comp_in + Atmosphere) 





      hco = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", (temp_comp_out1 + temp_comp_out2) / 2, 
press_comp_out + Atmosphere) 




          If gas_flow <> 0 Then 
             
             gas_c_factor = temp_abs / (temp_outdoor + temp_abs) * (press_fuel + Atmosphere) / 
Atmosphere 
            gas_flow = gas_flow * gas_c_factor 
               
          End If 
 
        
'ガス消費量[kW]---------------------------------------------------------------------- 
           If gas_flow = 0 Then            'ガス流量が 0 のとき 
                   gas = 0 
 
           Else 
                   gas = gas_flow / 1000 * GasCalorificValue   '/1000 でガス流量単位 L→m~3 この
時 gas の単位[MJ] 
                       gas = gas / time_interval * 1000           '計測間隔(秒)で除して W にする 
1000 は M→k のための係数 




    cop_g = q / (gas - (power_gene / power_gene_ef / 1000))   '(power_gene / power_gene_ef / 1000)
は発電に使われた出力を表す 
'COPs(システム cop)------------------------------------------------------------- 
    cop_s = q / (gas - (power_gene / power_gene_ef / 1000) + (in_power_cns + out_power_cns) / 1000) 
'COPp(電力 1 次エネ換算 cop) 
    cop_p = q / (gas - (power_gene / power_gene_ef / 1000) + (in_power_cns + out_power_cns) * 
cnv_factor / 3600 / 1000) 
    cop_p_out = q / (gas - (power_gene / power_gene_ef / 1000) + out_power_cns * cnv_factor / 3600 / 
1000) 
                                                             
'エンジン効率---------------------------------------------------------------------- 
    










        If CoolOrHeat = "冷房" Then          '冷房運転ならば 
 
'ガス消費負荷率-------------------------------------------------------------- 
          load_gas = gas / RatedCoolingGasConsumption 
'空調負荷率------------------------------------------------------------------ 
          load_q = q / RatedCoolingCapacity 
'発電負荷率------------------------------------------------------------------ 
          load_w = power_gene / RatedCoolingPowerConsumption 
'エンジン負荷率-------------------------------------------------------------- 






      ElseIf CoolOrHeat = "暖房" Then 
'ガス消費負荷率-------------------------------------------------------------- 
          load_gas = gas / RatedHeatingGasConsumption 
'空調負荷率------------------------------------------------------------------ 
          load_q = q / RatedHeatingCapacity 
'発電負荷率------------------------------------------------------------------ 
          load_w = power_gene / RatedHeatingPowerConsumption 
'エンジン負荷率-------------------------------------------------------------- 
          load_eng = (gc * (hco - hci) + (power_gene / 1000)) / RatedEnginePower / 
OverallAdiabaticEfficiency 
       
       
       
'------------------冷暖房運転以外--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
        Else                            '冷暖房以外の場合、負荷率は 0 とする 
          load_gas = 0 
          load_q = 0 
          load_w = 0 
          load_eng = 0 
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     '電磁弁 ON 状態が 2 つ 
        If ev = 2 Then 
           cop2_g = cop_g 
           cop2_s = cop_s 
           load_q2 = load_q 
           cop2_p = cop_p 
           cop2_p_out = cop_p_out 
        Else 
           cop2_g = 0 
           cop2_s = 0 
           load_q2 = 0 
           cop2_p = 0 
           cop2_p_out = 0 
        End If 
     '電磁弁 ON 状態が 1 つ 
        If ev = 1 Then 
           cop1_g = cop_g 
           cop1_s = cop_s 
           load_q1 = load_q 
           cop1_p = cop_p 
           cop1_p_out = cop_p_out 
        Else 
           cop1_g = 0 
           cop1_s = 0 
           load_q1 = 0 
           cop1_p = 0 
           cop1_p_out = 0 
 
        End If 
     '電磁弁 ON 状態が 0 
        If ev = 0 Then 
           cop0_g = cop_g 
           cop0_s = cop_s 
           load_q0 = load_q 
           cop0_p = cop_p 
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           cop0_p_out = cop_p_out 
            
            
        Else 
           cop0_g = 0 
           cop0_s = 0 
          load_q0 = 0 
          cop0_p = 0 
           cop0_p_out = 0 
 
        End If 
         






       If f_eng_speed = 0 And eng_speed > 0 Then 
            stop_eng = 1 
       Else 
            stop_eng = 0 
       End If 




'電磁弁の変化があった場合は 1 を返す。 
    If eng_speed > 0 And ev <> f_ev Then 
 
       ev_onoff = 1 
    Else 
        ev_onoff = 0 
    End If 
 
   If f_eng_speed = 0 Then 
        ev_onoff = 0 
   End If 
   If s_i = i Then 
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       ev_onoff = 0 
   End If 
    
 
                            '   if a1_eng_speed = 0 then 
                            '       ev_onoff = 0 
                            '   endif 
                            ' 
                            '  if (f_ev + ev + a_ev)/3 = 1  then 
                            '       ev_onoff = 0 
                            '  endif 
               
 
 
         




'次の計測点のエンジン回転数が 0 のとき、各結果を 0 にする。 
       If n_eng_speed = 0 Then 
            nwiu = 0 
       End If 
'室内機運転台数が 0 のとき,各結果を 0 にする 
       
 
        If nwiu = 0 Then 
                 have = 0 
                   gc = 0 
                  dci = 0 
                    q = 0 
             load_eng = 0 
             load_gas = 0 
              efieng = 0 
                 gas = 0 
                 cop_g = 0 
                 cop_s = 0 
                 cop_p = 0 
                 cop_p_out = 0 
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              load_q = 0 
                cop0_g = 0 
                cop1_g = 0 
                cop2_g = 0 
                cop0_s = 0 
                cop1_s = 0 
                cop2_s = 0 
                cop0_p = 0 
                cop1_p = 0 
                cop2_p = 0 
                cop0_p_out = 0 
                cop1_p_out = 0 
                cop2_p_out = 0 
             load_q0 = 0 
             load_q1 = 0 
             load_q2 = 0 
             gas_c_factor = 0 
              
 
 
         End If 
 
'--------------ガスパルスエラー時に COP,load_q,load_eng,efieng を omit 
         If gas_flow = 0 Then 
             
              load_eng = 0 
             load_gas = 0 
              efieng = 0 
                  cop_g = 0 
                  cop_s = 0 
                  cop_p = 0 
                 cop_p_out = 0 
              load_q = 0 
                cop0_g = 0 
                cop1_g = 0 
                cop2_g = 0 
                cop0_s = 0 
                cop1_s = 0 
                cop2_s = 0 
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                cop0_p = 0 
                cop1_p = 0 
                cop2_p = 0 
                cop0_p_out = 0 
                cop1_p_out = 0 
                cop2_p_out = 0 
                load_q0 = 0 
                load_q1 = 0 
                load_q2 = 0 
                gas_c_factor = 0 
                 
                 
   
        End If 




' 数 値 書 き 出 し
====================================================================== 
    Cells(i, MaxCol) = Format(have, "000.000") 
    Cells(i, MaxCol + 1) = Format(gc, "00.000") 
    Cells(i, MaxCol + 2) = Format(q, "000.000") 
    Cells(i, MaxCol + 3) = Format(gas, "00.000") 
    Cells(i, MaxCol + 4) = Format(load_gas, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 5) = Format(load_q, "00.000") 
    Cells(i, MaxCol + 6) = Format(cop_g, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 7) = Format(cop_s, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 8) = Format(cop_p, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 9) = Format(cop_p_out, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 10) = Format(ev, "0.0") 
    Cells(i, MaxCol + 11) = Format(efieng, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 12) = Format(load_eng, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 13) = Format(load_w, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 14) = Format(load_q2, "00.000") 
    Cells(i, MaxCol + 15) = Format(cop2_g, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 16) = Format(cop2_s, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 17) = Format(cop2_p, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 18) = Format(cop2_p_out, "0.000") 
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    Cells(i, MaxCol + 19) = Format(load_q1, "00.000") 
    Cells(i, MaxCol + 20) = Format(cop1_g, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 21) = Format(cop1_s, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 22) = Format(cop1_p, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 23) = Format(cop1_p_out, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 24) = Format(load_q0, "00.000") 
    Cells(i, MaxCol + 25) = Format(cop0_g, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 26) = Format(cop0_s, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 27) = Format(cop0_p, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 28) = Format(cop0_p_out, "0.000") 
    Cells(i, MaxCol + 29) = Format(nwiu, "00.00") 
    Cells(i, MaxCol + 30) = Format(q * 10, "000.000") 
    Cells(i, MaxCol + 31) = Format(dci, "0000.000") 
    Cells(i, MaxCol + 32) = Format(stop_eng, "000.0") 
    Cells(i, MaxCol + 33) = Format(ev_onoff, "0.0") 
    Cells(i, MaxCol + 34) = Format(gas_c_factor, "0.000") 
   
        Application.StatusBar = "各種計算処理中" & i 
    i = i + 1 
    Loop 
        Application.StatusBar = False 
‘==============================================================================
============ 
    Cells(1, MaxCol) = "比エンタルピ差[kj/kg]" 
    Cells(1, MaxCol + 1) = "冷媒流量[kg/s]" 
    Cells(1, MaxCol + 2) = "空調能力[kW]" 
    Cells(1, MaxCol + 3) = "ガス消費量[kW]" 
    Cells(1, MaxCol + 4) = "ガス入力比" 
    Cells(1, MaxCol + 5) = "空調負荷率" 
    Cells(1, MaxCol + 6) = "COPg" 
    Cells(1, MaxCol + 7) = "COPs" 
    Cells(1, MaxCol + 8) = "COPp" 
    Cells(1, MaxCol + 9) = "COPp_out" 
    Cells(1, MaxCol + 10) = "容量電磁弁 ON 数" 
    Cells(1, MaxCol + 11) = "エンジン効率" 
    Cells(1, MaxCol + 12) = "エンジン負荷率" 
    Cells(1, MaxCol + 13) = "発電負荷率" 
    Cells(1, MaxCol + 14) = "電磁弁 2ON 時 空調負荷率" 
    Cells(1, MaxCol + 15) = "電磁弁 2ON 時 COPg" 
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    Cells(1, MaxCol + 16) = "電磁弁 2ON 時 COPs" 
    Cells(1, MaxCol + 17) = "電磁弁 2ON 時 COPp" 
    Cells(1, MaxCol + 18) = "電磁弁 2ON 時 COPp 室外機のみ" 
    Cells(1, MaxCol + 19) = "電磁弁 1ON 時 空調負荷率" 
    Cells(1, MaxCol + 20) = "電磁弁 1ON 時 COPg" 
    Cells(1, MaxCol + 21) = "電磁弁 1ON 時 COPs" 
    Cells(1, MaxCol + 22) = "電磁弁 1ON 時 COPp" 
    Cells(1, MaxCol + 23) = "電磁弁 1ON 時 COPp 室外機のみ" 
    Cells(1, MaxCol + 24) = "電磁弁 0  空調負荷率" 
    Cells(1, MaxCol + 25) = "電磁弁 0  COPg" 
    Cells(1, MaxCol + 26) = "電磁弁 0  COPs" 
    Cells(1, MaxCol + 27) = "電磁弁 0 COPp" 
    Cells(1, MaxCol + 28) = "電磁弁 0 COPp 室外機のみ" 
    Cells(1, MaxCol + 29) = "稼働室内機数" 
    Cells(1, MaxCol + 30) = "有効発生熱量[kj]" 
    Cells(1, MaxCol + 31) = "圧縮器吸入冷媒密度[kg/m^3]" 
    Cells(1, MaxCol + 32) = "断続運転"      '断続運転ならば 1、継続運転ならば 0 を出力 
    Cells(1, MaxCol + 33) = "電磁弁変化" 
    Cells(1, MaxCol + 34) = "ガス流量補正係数" 
  
     
Application.ScreenUpdating = True 
    stoptime = Time 
    stoptime = stoptime - starttime 




b) 性能計算 VBAソースコード（AHWGP560F1NDE） 
Private Sub PerformanceCalculation_AHWGP560F1NDE_WMulti(H As Worksheet) 
    
Dim StartTime As Date, StopTime As Date 
    StartTime = Time 
On Error Resume Next 
Application.ScreenUpdating = False 
'Declaration of variables------------------------------------ 
Dim MaxRow As Long, i As Long 
Dim CS_valve(2) As Integer, F_CS_valve(2) As Integer, Ind_CS_valve(2, 2) As String 
Dim D_CompIn(2) As Single, Temp_CompIn(2) As Single, Pres_CompIn(2) As Single, H_InComp(2) As 
Single 
Dim H_OutComp(2) As Single, Ref_Flow(2) As Single, F_EngSpeed(2) As Single, EngSpeed(2) As 
Single 
Dim Temp_CompOut(2, 2) As Single, Pres_CompOut(2) As Single 
Dim CoolorHeat As String, Num_Work_InUni As Integer 
Dim P_InUni_o() As Single, Temp_InUni_liq() As Single, Temp_InUni_gas() As Single, Exp_valve() As 
Single 
Dim H_InUni_o() As Single, H_InUni_i() As Single, Temp_OutUni_liq As Single, H_InUni_dif() As Single 
Dim H_InUni_ave As Single, Q As Single, GasFlow(2) As Single, Gas_C_Factor(2) As Single 
Dim Temp_Outdoor(2) As Single, Gas As Single 
Dim COP_g As Single, COP_sout As Single, COP_pout As Single 
Dim Power_Gene(2) As Single, Efi_Eng(2) As Single 
Dim Out_Power As Single 
Dim Load_Gas As Single, Load_Q As Single, Load_Eng(2) As Single 
Dim MaxCol As Long, j As Long 
Dim PI As Single: PI = Atn(1) * 4 
Dim OutputArr() As Single 
'------------------------------------------------------------ 
'Declaration of constant------------------------------------- 
Const Atmosphere As Single = 0.1013  '[MPa] 
Const PulleyRatio As Single = 1.95 
Const VolEfficiency As Single = 0.9 
Const VolumeOfComp1 As Single = 86  '[cc] 
Const VolumeOfComp2 As Single = 86  '[cc] 
Const Cs_DischargeRate1 As Single = 0.73 
Const Cs_DischargeRate2 As Single = 0.45 
Const Num_Inuni As Integer = 6 
Const Pres_fuel As Single = 0.002 '[MPa] 
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Const Temp_Abs  As Single = 273.15 '[T] 
Const GasCalorificValue As Single = 45 '[MJ/m^3] 
Const Time_Interval As Single = 10 '[s] 
Const Cooling_Power_Gene_Ef As Single = 0.443 
Const Heating_Power_Gene_Ef As Single = 0.391 
Const Cnv_Factor  As Single = 9760 '[kJ/kWh] 
Const OverallAdiabaticEfficiency As Single = 0.7 
Const RatedCoolingGasConsumption As Single = 51.3 '[kW] 
Const RatedCoolingCapacity As Single = 56 ' [kW] 
Const RatedCoolingPowerGene = 0.886           '[kW] 
Const RatedHeatingPowerGene = 0.587 '[kW] 
Const RatedEnginePower  As Single = 12.4 '[kW] 
Const D_Gas_13a As Single = 0.825 '[kg/m~3] 
Const RatedHeatingGasConsumption As Single = 47.5 '[kW] 











MaxRow = H.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 
MaxCol = 385 ' inputdata の最後が 382 
DoEvents 
 
ReDim OutputArr(3 To MaxRow, 0 To 47) 
 
For i = 3 To MaxRow 
 
    'Get Data from Cells------------------------------------------------------------ 
        If i <> 3 Then F_EngSpeed(1) = EngSpeed(1): F_EngSpeed(2) = EngSpeed(2) 
         
        EngSpeed(1) = H.Cells(i, 51): EngSpeed(2) = H.Cells(i, 168) 
        Ind_CS_valve(1, 1) = H.Cells(i, 79): Ind_CS_valve(1, 2) = H.Cells(i, 80) 
        Ind_CS_valve(2, 1) = H.Cells(i, 196): Ind_CS_valve(2, 2) = H.Cells(i, 197) 
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        Temp_CompIn(1) = H.Cells(i, 26): Pres_CompIn(1) = H.Cells(i, 22) 
        Temp_CompIn(2) = H.Cells(i, 143): Pres_CompIn(2) = H.Cells(i, 139) 
        CoolorHeat = H.Cells(i, 7) 
        Temp_CompOut(1, 1) = H.Cells(i, 23): Temp_CompOut(1, 2) = H.Cells(i, 24) 
        Temp_CompOut(2, 1) = H.Cells(i, 140): Temp_CompOut(2, 2) = H.Cells(i, 141) 
        Pres_CompOut(1) = H.Cells(i, 20): Pres_CompOut(2) = H.Cells(i, 137) 
        GasFlow(1) = H.Cells(i, 382): GasFlow(2) = H.Cells(i, 381) 
        Temp_Outdoor(1) = H.Cells(i, 62): Temp_Outdoor(2) = H.Cells(i, 179) 
        Power_Gene(1) = H.Cells(i, 72): Power_Gene(2) = H.Cells(i, 189) 
        Out_Power = H.Cells(i, 379) 
         
        If EngSpeed(1) <> 0 And EngSpeed(2) = 0 Then 
           Temp_OutUni_liq = H.Cells(i, 28) 
        ElseIf EngSpeed(1) = 0 And EngSpeed(2) <> 0 Then 
           Temp_OutUni_liq = H.Cells(i, 145) 
        Else 
           Temp_OutUni_liq = (H.Cells(i, 28) + H.Cells(i, 145)) / 2 
        End If 
 If GasFlow(1) = 0 Then EngSpeed(1) = 0 
 If GasFlow(2) = 0 Then EngSpeed(2) = 0 
 If EngSpeed(1) = 0 And EngSpeed(2) = 0 Then GoTo label01 
          
     
            
         
    'Get Indoor Unit Data---------------------------------------------------------- 
        For j = 1 To Num_Inuni 
           Temp_InUni_liq(j) = H.Cells(i, 243 + 24 * (j - 1)) 
           Temp_InUni_gas(j) = H.Cells(i, 244 + 24 * (j - 1)) 
          If CoolorHeat = "冷房" Then 
           Exp_valve(j) = H.Cells(i, 245 + 24 * (j - 1)) 
          ElseIf CoolorHeat = "暖房" Then 
           If H.Cells(i, 237 + 24 * (j - 1)) = "運転" Then 
             Exp_valve(j) = 200 
           ElseIf H.Cells(i, 237 + 24 * (j - 1)) = "停止" Then 
              Exp_valve(j) = 0 
           End If 
          End If 
        Next j 
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    'Refrigerant Flow[kg/m^3]--------------------------------------------------------------------- 
      For j = 1 To 2 
        'CAPACITY SOLENOID VALVE----------------------------- 
            F_CS_valve(j) = CS_valve(j) 
           If Ind_CS_valve(j, 1) = "ON" And Ind_CS_valve(j, 2) = "ON" Then 
              CS_valve(j) = 2 
           ElseIf Ind_CS_valve(j, 1) = "OFF" And Ind_CS_valve(j, 2) = "OFF" Then 
              CS_valve(j) = 0 
           Else 
              CS_valve(j) = 1 
           End If 
        'Density of Compressor In[kg/m^3]---------------------------------------------------- 
           D_CompIn(j) = Density("R410A.mix", "TP", "C", Temp_CompIn(j), Pres_CompIn(j) + 
Atmosphere) 
             If D_CompIn(j) > 100 Then 
                 D_CompIn(j) = Density("R410A.mix", "TVAP", "C", Temp_CompIn(j)) 
             End If 
         '-------------------------------------------------------------------------------------- 
            Select Case CS_valve(j) 
              Case 0 
                Ref_Flow(j) = (EngSpeed(j) / 60) * PulleyRatio * VolEfficiency * (VolumeOfComp1 + 
VolumeOfComp2) * D_CompIn(j) / 1000000 
              Case 1 
                Ref_Flow(j) = (EngSpeed(j) / 60) * PulleyRatio * VolEfficiency * (VolumeOfComp1 + 
VolumeOfComp2) * Cs_DischargeRate1 * D_CompIn(j) / 1000000 
              Case 2 
                Ref_Flow(j) = (EngSpeed(j) / 60) * PulleyRatio * VolEfficiency * (VolumeOfComp1 + 
VolumeOfComp2) * Cs_DischargeRate2 * D_CompIn(j) / 1000000 
            End Select 
         
      Next j 
    '--------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
    'Diffrences of Enthalpy in Indoor units[kj/kg] ------------------------------------------------------- 
           H_InUni_ave = 0 
           Num_Work_InUni = 0 
        For j = 1 To Num_Inuni 
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                 If CoolorHeat = "冷房" Then 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                         'Pressure of OUTLET-SIDE EVAPORATOR[MPa]-----------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
                             P_InUni_o(j) = Pressure("R410A.mix", "TLIQ", "C", Temp_InUni_liq(j)) 
                         'Entalpy of OUTLET-SIDE EVAPORATOR[kj/kg]-------------------------------------
---------------------- 
                             H_InUni_o(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", Temp_InUni_gas(j), 
P_InUni_o(j)) 
                                  If H_InUni_o(j) <= 400 Then 
                                      H_InUni_o(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TVAP", "C", 
Temp_InUni_gas(j)) 
                                  End If 
                          'Entalpy of INLET-SIDE EVAPORATOR[kj/kg]--------------------------------------
--------------------- 
                              H_InUni_i(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TLIQ", "C", Temp_OutUni_liq) 
                           '------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
                    H_InUni_dif(j) = H_InUni_o(j) - H_InUni_i(j) 
                          'Get the Number of working indoor units from Expansion valves step--------
------------------------------------------------------------------------------------ 
                               If Exp_valve(j) = 0 Or H_InUni_dif(j) <= 0 Then 
                                  H_InUni_dif(j) = 0 
                               Else 
                                  Num_Work_InUni = Num_Work_InUni + 1 
                               End If 
                    H_InUni_ave = H_InUni_ave + H_InUni_dif(j) 
                     
                 ElseIf CoolorHeat = "暖房" Then 
                          'Condensing Pressure [MPa]------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
                             P_InUni_o(j) = Pressure("R410A.mix", "TLIQ", "C", (Temp_InUni_liq(j) + 
Temp_InUni_gas(j)) / 2) 
                         'Entalpy of OUTLET-SIDE Condensor[kj/kg]------------------------------------------
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----------------- 
                             H_InUni_o(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TLIQ", "C", Temp_InUni_liq(j)) 
                          'Entalpy of INLET-SIDE EVAPORATOR[kj/kg]--------------------------------------
--------------------- 
                              H_InUni_i(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", Temp_InUni_gas(j), 
P_InUni_o(j)) 
                           '------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
                    H_InUni_dif(j) = H_InUni_i(j) - H_InUni_o(j) 
                          'Get the Number of working indoor units from Expansion valves step--------
------------------------------------------------------------------------------------ 
                               If Exp_valve(j) = 0 Or H_InUni_dif(j) <= 0 Then 
                                  H_InUni_dif(j) = 0 
                               Else 
                                  Num_Work_InUni = Num_Work_InUni + 1 
                               End If 
                    H_InUni_ave = H_InUni_ave + H_InUni_dif(j) 
                 
                 
                 
                 
                 End If 
        Next j 
    'Get the Average of Diffrences of Enthalpy in Indoor units[kj/kg]------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
             If Num_Work_InUni = 0 Then GoTo label01 
                H_InUni_ave = H_InUni_ave / Num_Work_InUni 
    'Cooling or Heating Capacity Q[kW]-------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
                Q = H_InUni_ave * (Ref_Flow(1) + Ref_Flow(2)) 
     
    'Enthalpy of Inlet Compressor[kj/kg]-------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
     For j = 1 To 2 
                If Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", Temp_CompIn(j), Pres_CompIn(j) + Atmosphere) 
> Enthalpy("R410A.mix", "TVAP", "C", Temp_CompIn(j)) Then 
                    H_InComp(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", Temp_CompIn(j), 
Pres_CompIn(j) + Atmosphere) 
    'Enthalpy of Outlet Compressor[kj/kg]----------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------- 
                     H_OutComp(j) = Enthalpy("R410A.mix", "TP", "C", (Temp_CompOut(j, 1) + 
Temp_CompOut(j, 2)) / 2, Pres_CompOut(j) + Atmosphere) 
                Else 
                    H_InComp(j) = 0 
                    H_OutComp(j) = 0 
                End If 
 
     'Gas Comsumption[kW]---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
                    'Correction of gas flow--------------------------------------------------------- 
                          If GasFlow(j) <> 0 Then 
                             Gas_C_Factor(j) = Temp_Abs / (Temp_Outdoor(j) + Temp_Abs) * 
(Pres_fuel + Atmosphere) / Atmosphere 
                             GasFlow(j) = GasFlow(j) * Gas_C_Factor(j) 
                          End If 
                    '------------------------------------------------------------------------------- 
     Next j 
      
           If GasFlow(1) + GasFlow(2) = 0 Then 
              Gas = 0 
           Else 
              Gas = (GasFlow(1) + GasFlow(2)) / 1000 * GasCalorificValue 
              Gas = Gas / Time_Interval * 1000 
            
           End If 
     'COP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
         If Power_Gene(1) + Power_Gene(2) <> 0 Then 
          COP_g = Q / (Gas - (Power_Gene(1) + Power_Gene(2)) / Cooling_Power_Gene_Ef / 1000) 
          COP_sout = Q / (Gas - (Power_Gene(1) + Power_Gene(2)) / Cooling_Power_Gene_Ef / 1000 
+ Out_Power / 1000) 
          COP_pout = Q / (Gas - (Power_Gene(1) + Power_Gene(2)) / Cooling_Power_Gene_Ef / 1000 
+ Out_Power * Cnv_Factor / 3600 / 1000) 
         Else 
          COP_g = Q / Gas 
          COP_sout = Q / (Gas + Out_Power / 1000) 
          COP_pout = Q / (Gas + Out_Power * Cnv_Factor / 3600 / 1000) 
         End If 
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     'Efficiency of Engine-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
       For j = 1 To 2 
            If H_OutComp(j) - H_InComp(j) < 0 Then 
                Efi_Eng(j) = 0: Load_Eng(j) = 0 
            Else 
                  Efi_Eng(j) = (Ref_Flow(j) * (H_OutComp(j) - H_InComp(j)) + (Power_Gene(j) / 
Cooling_Power_Gene_Ef / 1000)) _ 
                / (Gas * GasFlow(j) / (GasFlow(1) + GasFlow(2))) / OverallAdiabaticEfficiency 
                 
                Load_Eng(j) = (Ref_Flow(j) * (H_OutComp(j) - H_InComp(j)) + (Power_Gene(j) / 
Cooling_Power_Gene_Ef / 1000)) / RatedEnginePower / OverallAdiabaticEfficiency 
            End If 
        Next j 
      'Load----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         If CoolorHeat = "冷房" Then 
          
          
                If EngSpeed(1) <> 0 And EngSpeed(2) <> 0 Then 
                   Load_Gas = Gas / 2 / RatedCoolingGasConsumption 
                   Load_Q = Q / 2 / RatedCoolingCapacity 
                    
                Else 
                   Load_Gas = Gas / RatedCoolingGasConsumption 
                   Load_Q = Q / RatedCoolingCapacity 
                    
                End If 
 
          
          
          
         ElseIf CoolorHeat = "暖房" Then 
                If EngSpeed(1) <> 0 And EngSpeed(2) <> 0 Then 
                   Load_Gas = Gas / 2 / RatedHeatingGasConsumption 
                   Load_Q = Q / 2 / RatedHeatingCapacity 
                    
                Else 
                   Load_Gas = Gas / RatedHeatingGasConsumption 
                   Load_Q = Q / RatedHeatingCapacity 
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                End If 
 
          
          
         End If 
label01: 
   
   
   
'Process when EngSpeed=0 or Working indoor unit =0---------------------------------------------------------- 
  If EngSpeed(1) + EngSpeed(2) = 0 Or Num_Work_InUni = 0 Then 
     H_InUni_ave = 0: Gas = 0: Q = 0 
     COP_g = 0: COP_sout = 0: COP_pout = 0: Num_Work_InUni = 0 
     Load_Gas = 0: Load_Q = 0 
     Efi_Eng(1) = 0: Load_Eng(1) = 0 
     Efi_Eng(2) = 0: Load_Eng(2) = 0 
 
  End If 
         
          
 'Output------------------------------------------------- 
 
    
   OutputArr(i, 0) = H_InUni_ave 
   OutputArr(i, 1) = Gas 
   OutputArr(i, 2) = Load_Gas 
   OutputArr(i, 3) = Q 
   OutputArr(i, 4) = Load_Q 
   OutputArr(i, 5) = COP_g 
   OutputArr(i, 6) = COP_sout 
   OutputArr(i, 7) = COP_pout 
   OutputArr(i, 8) = Num_Work_InUni 
   OutputArr(i, 9) = Q * Time_Interval 
    
       
    
   If EngSpeed(1) > 0 And EngSpeed(2) > 0 Then 
      OutputArr(i, 26) = COP_g: OutputArr(i, 27) = COP_sout: OutputArr(i, 28) = COP_pout 
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      OutputArr(i, 29) = 0: OutputArr(i, 30) = 0: OutputArr(i, 31) = 0 
      OutputArr(i, 32) = 0: OutputArr(i, 33) = 0: OutputArr(i, 34) = 0 
      OutputArr(i, 45) = Q: OutputArr(i, 46) = 0: OutputArr(i, 47) = 0 
   ElseIf EngSpeed(1) > 0 And EngSpeed(2) = 0 Then 
      OutputArr(i, 26) = 0: OutputArr(i, 27) = 0: OutputArr(i, 28) = 0 
      OutputArr(i, 29) = COP_g: OutputArr(i, 30) = COP_sout: OutputArr(i, 31) = COP_pout 
      OutputArr(i, 32) = 0: OutputArr(i, 33) = 0: OutputArr(i, 34) = 0 
      OutputArr(i, 45) = 0: OutputArr(i, 46) = Q: OutputArr(i, 47) = 0 
 
   ElseIf EngSpeed(1) = 0 And EngSpeed(2) > 0 Then 
      OutputArr(i, 26) = 0: OutputArr(i, 27) = 0: OutputArr(i, 28) = 0 
      OutputArr(i, 29) = 0: OutputArr(i, 30) = 0: OutputArr(i, 31) = 0 
      OutputArr(i, 32) = COP_g: OutputArr(i, 33) = COP_sout: OutputArr(i, 34) = COP_pout 
      OutputArr(i, 45) = 0: OutputArr(i, 46) = 0: OutputArr(i, 47) = Q 
 
    Else 
      OutputArr(i, 26) = 0: OutputArr(i, 27) = 0: OutputArr(i, 28) = 0 
      OutputArr(i, 29) = 0: OutputArr(i, 30) = 0: OutputArr(i, 31) = 0 
      OutputArr(i, 32) = 0: OutputArr(i, 33) = 0: OutputArr(i, 34) = 0 
      OutputArr(i, 45) = 0: OutputArr(i, 46) = 0: OutputArr(i, 47) = 0 
 
   End If 
       
    
    
    
    
   '----------------------------------------------------------------------------- 
     For j = 1 To 2 
           OutputArr(i, 16 + j - 1) = CS_valve(j) 
           OutputArr(i, 24 + j - 1) = Gas_C_Factor(j) 
  
        If EngSpeed(j) > 0 Then 
           OutputArr(i, 10 + j - 1) = 1 
           OutputArr(i, 12 + j - 1) = Ref_Flow(j) 
            
            If CoolorHeat = "冷房" Then 
             OutputArr(i, 14 + j - 1) = Power_Gene(j) / 1000 / RatedCoolingPowerGene 
            ElseIf CoolorHeat = "暖房" Then 
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             OutputArr(i, 14 + j - 1) = Power_Gene(j) / 1000 / RatedHeatingPowerGene 
            End If 
             
           OutputArr(i, 18 + j - 1) = D_CompIn(j) 
           OutputArr(i, 35 + j - 1) = Load_Eng(j) * RatedEnginePower 
           OutputArr(i, 37 + j - 1) = (Load_Eng(j) * RatedEnginePower * 1000 * 60) / (2 * PI * 
EngSpeed(j)) 
           OutputArr(i, 39 + j - 1) = (GasFlow(j) * (3600 / Time_Interval) * D_Gas_13a) / (1000 * 
Load_Eng(j) * RatedEnginePower) 
           OutputArr(i, 41 + j - 1) = Efi_Eng(j) 
           OutputArr(i, 43 + j - 1) = Load_Eng(j) 
            
            
        Else 
           OutputArr(i, 10 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 12 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 14 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 18 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 35 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 37 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 39 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 41 + j - 1) = 0 
           OutputArr(i, 43 + j - 1) = 0 
            
            
        End If 
        If Load_Eng(j) = 0 Then OutputArr(i, 39 + j - 1) = 0 
            
   '----------------------------------------------------------------------------- 
   '----------------------------------------------------------------------------- 
       If F_EngSpeed(j) = 0 And EngSpeed(j) > 0 Then 
           OutputArr(i, 20 + j - 1) = 1 
       Else 
        OutputArr(i, 20 + j - 1) = 0 
       End If 
   '----------------------------------------------------------------------------- 
       If F_CS_valve(j) <> CS_valve(j) Then 
        OutputArr(i, 22 + j - 1) = 1 
       Else 
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        OutputArr(i, 22 + j - 1) = 0 
       End If 
     Next j 
   '---------------------------------------------------------------------- 
    





    
      
    
 '------------------------------------------------------------- 
        
        
        
        
        
     '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 












    H.Cells(1, MaxCol) = "比エンタルピ差[kj/kg]": H.Cells(1, MaxCol + 1) = "ガス消費量[kW]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 2) = "ガス入力比": H.Cells(1, MaxCol + 3) = "空調能力[kW]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 4) = "空調負荷率": H.Cells(1, MaxCol + 5) = "COPg" 
    H.Cells(1, MaxCol + 6) = "COPs_out": H.Cells(1, MaxCol + 7) = "COPp_out" 
    H.Cells(1, MaxCol + 8) = "稼動室内機台数": H.Cells(1, MaxCol + 9) = "有効発生熱量[kj]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 10) = "親機運転": H.Cells(1, MaxCol + 11) = "子機運転" 
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    H.Cells(1, MaxCol + 12) = "(親)冷媒流量[kg/s]": H.Cells(1, MaxCol + 13) = "(子)冷媒流量[kg/s]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 14) = "(親)発電負荷率": H.Cells(1, MaxCol + 15) = "(子)発電負荷率" 
    H.Cells(1, MaxCol + 16) = "(親)容量電磁弁 ON 数": H.Cells(1, MaxCol + 17) = "(子)容量電磁弁 ON
数" 
    H.Cells(1, MaxCol + 18) = "(親)圧縮機吸入冷媒密度[kg/m^3]": H.Cells(1, MaxCol + 19) = "(子)圧縮
機吸入冷媒密度[kg/m^3]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 20) = "(親)断続運転": H.Cells(1, MaxCol + 21) = "(子)断続運転" 
    H.Cells(1, MaxCol + 22) = "(親)電磁弁変化": H.Cells(1, MaxCol + 23) = "(子)電磁弁変化" 
    H.Cells(1, MaxCol + 24) = "(親)ガス流量補正係数": H.Cells(1, MaxCol + 25) = "(子)ガス流量補正係
数" 
    H.Cells(1, MaxCol + 26) = "(並列運転時)COPg": H.Cells(1, MaxCol + 27) = "(並列運転時)COPs_out" 
    H.Cells(1, MaxCol + 28) = "(並列運転時)COPp_out": H.Cells(1, MaxCol + 29) = "(親機のみ運転
時)COPg" 
    H.Cells(1, MaxCol + 30) = "(親機のみ運転時)COPs_out": H.Cells(1, MaxCol + 31) = "(親機のみ運転
時)COPp_out" 
    H.Cells(1, MaxCol + 32) = "(子機のみ運転時)COPg": H.Cells(1, MaxCol + 33) = "(子機のみ運転
時)COPs_out" 
    H.Cells(1, MaxCol + 34) = "(子機のみ運転時)COPp_out": H.Cells(1, MaxCol + 35) = "(親)エンジン出
力[kW]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 36) = "(子)エンジン出力[kW]": H.Cells(1, MaxCol + 37) = "(親)軸トルク[N・m]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 38) = "(子)軸トルク[N・m]": H.Cells(1, MaxCol + 39) = "(親)燃料消費率[kg/kWh]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 40) = "(子)燃料消費率[kg/kWh]": H.Cells(1, MaxCol + 41) = "(親)エンジン効率" 
    H.Cells(1, MaxCol + 42) = "(子)エンジン効率": H.Cells(1, MaxCol + 43) = "(親)エンジン負荷率" 
    H.Cells(1, MaxCol + 44) = "(子)エンジン負荷率" 
    H.Cells(1, MaxCol + 45) = "(並列運転時)空調能力[kW]": H.Cells(1, MaxCol + 46) = "(親機のみ運転
時)空調能力[kW]" 
    H.Cells(1, MaxCol + 47) = "(子機のみ運転時)空調能力[kW]" 
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c) LOF算出 VBAソースコード 
Public Sub AnomalyDetection(ByRef X() As Single) 
  
'======================== 
 Dim a_output() As Single 
 Dim i As Long 
 '======================== 
 Const a_th As Single = 1.75 
'------------------------------------------------ 
 
ReDim a_output(1 To UBound(X, 1), 1 To 1) 
 
 
Call LocalOutlierFactor_single(X(), a_output()) 
 
For i = 1 To UBound(X, 1) 
  If a_output(i, 1) >= a_th Then X(i, 3) = 1 
Next i 
 
 End Sub 
 
 
Public Sub LocalOutlierFactor_single(ByRef X() As Single, ByRef a_output() As Single) 
  
 Dim a_th As Single 
 Dim a() As Single 
 Dim DataNumber As Long 
 Dim Mean() As Single, Total As Single 
 Dim VarCovarMtx() As Single 
 Dim Xc() As Single, Xc_InSx() As Single 
 Dim t_Xc() As Single, Sx() As Single, InSx() As Single 
 Dim i As Long, j As Long, m As Long, s As Long, s_Ind() As Long 
 Dim SD() As Single 
 Dim k As Long, E_Dst() As Single, E_Dst_Rank() As Long, E_Dst_N_k() As Single 
 Dim N_k() As Single 
 Dim MyAry() As Single 
 Dim MinE_Dst As Single, Epsilon As Single, L_k() As Single 
 Dim Epsilon_01 As Single, N_k_02() As Long, E_Dst_N_k_02() As Single 
 Dim Epsilon_02() As Single, N_k_03() As Long, E_Dst_N_k_03() As Single 
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 Dim Epsilon_03() As Single, N_k_04() As Long, E_Dst_N_k_04() As Single 
 Dim Dk_x_Obs As Single, Dk_x_Smp() As Single 
 Dim Lk_x_Obs() As Single, Lk_x_Smp() As Single 
  
  




 ReDim Mean(1 To 1, 1 To UBound(X, 2)) 
 ReDim SD(1 To 1, 1 To UBound(X, 2)) 
 ReDim E_Dst(1 To UBound(X, 1), 0 To k) 
 ReDim E_Dst_Rank(1 To UBound(X, 1), 0 To k) '(,0)=x' the others=N_k 
 ReDim N_k(1 To k, 1 To 1) '(,1)=index 
 ReDim L_k(1 To k, 0 To k) 
 ReDim s_Ind(0 To k) 
  
 ReDim N_k_02(1 To k, 1 To 1), E_Dst_N_k_02(1 To k, 1 To 1) 
 ReDim Epsilon_02(1 To k, 1 To 1), N_k_03(1 To k, 1 To k), E_Dst_N_k_03(1 To k, 1 To k) 
 ReDim Epsilon_03(1 To k, 1 To k), N_k_04(1 To k, 1 To k, 1 To k), E_Dst_N_k_04(1 To k, 1 To k, 1 To k) 
 ReDim Lk_x_Obs(1 To k, 1 To 1) 




 ReDim Xc(1 To UBound(X, 1), 0 To UBound(X, 2)) 
 ReDim a(1 To UBound(X, 1), 1 To 1) 
  
 If UBound(X, 1) <= k Then GoTo label01 
  
'Mean================================ 
 For i = 1 To UBound(X, 2) 
    Total = 0 
    For j = 1 To UBound(X, 1) 
      Total = Total + X(j, i) 
    Next j 
    Mean(1, i) = Total / UBound(X, 1) 
 Next i 
 'Standard Diviation================= 
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  For j = 1 To 2 
        For i = 1 To UBound(X, 1) 
            SD(1, j) = SD(1, j) + (X(i, j) - Mean(1, j)) ^ 2 
        Next i 
            SD(1, j) = Sqr(SD(1, j) / UBound(X, 1)) 
  Next j 
 'Standardization=================================== 
 For i = 1 To UBound(X, 1) 
    Xc(i, 1) = (X(i, 1) - Mean(1, 1)) / SD(1, 1) 
    Xc(i, 2) = (X(i, 2) - Mean(1, 2)) / SD(1, 2) 
 Next i 
  
  
 'Calculation Epsilon================================================= 
  For i = 1 To UBound(Xc, 1) 
         
         
         
         
        ReDim E_Dst_N_k(1 To k, 1 To 1) 
        Call CalculateEpsilon_single(Xc(), i, k, N_k(), E_Dst_N_k(), Epsilon) 
            Epsilon_01 = Epsilon 
            For j = 1 To k 
                N_k_02(j, 1) = N_k(j, 1) 
                E_Dst_N_k_02(j, 1) = E_Dst_N_k(j, 1) 
            Next j 
 
        For j = 1 To k 
            Call CalculateEpsilon_single(Xc(), N_k_02(j, 1), k, N_k(), E_Dst_N_k(), Epsilon) 
            Epsilon_02(j, 1) = Epsilon 
            For m = 1 To k 
                N_k_03(j, m) = N_k(m, 1) 
                E_Dst_N_k_03(j, m) = E_Dst_N_k(m, 1) 
            Next m 
            
            For m = 1 To k 
                Call CalculateEpsilon_single(Xc(), N_k_03(j, m), k, N_k(), E_Dst_N_k(), Epsilon) 
                Epsilon_03(j, m) = Epsilon 
                For s = 1 To k 
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                    N_k_04(j, m, s) = N_k(s, 1) 
                    E_Dst_N_k_04(j, m, s) = E_Dst_N_k(s, 1) 
                Next s 
            Next m 
        Next j 





         'd_k(x')(観測値 x'の局所密度)============================= 
            Dk_x_Obs = 0 
            For j = 1 To k 
          
                 'Lk(観測値 x'への近傍有効距離)============================ 
                    If E_Dst_N_k_02(j, 1) <= Epsilon_01 And E_Dst_N_k_02(j, 1) <= Epsilon_02(j, 1) 
Then 
                        Lk_x_Obs(j, 1) = Epsilon_02(j, 1) 
                    Else 
                        Lk_x_Obs(j, 1) = E_Dst_N_k_02(j, 1) 
                    End If 
                    Dk_x_Obs = Dk_x_Obs + Lk_x_Obs(j, 1) 
             Next j 
                 'Dk(x')(観測値 x'の局所密度)============================= 
                    Dk_x_Obs = Dk_x_Obs / k 
          
         'd_k(x)(N_k 標 本 側 の 局 所 密
度)======================================================= 
           ReDim Dk_x_Smp(1 To k, 1 To 1) 
           For m = 1 To k 
                For j = 1 To k 
                    'Lk(標本側 x の近傍有効距離)============================ 
                    If E_Dst_N_k_03(j, m) <= Epsilon_02(j, 1) And E_Dst_N_k_03(j, m) <= 
Epsilon_03(j, m) Then 
                        Lk_x_Smp(j, m) = Epsilon_03(j, m) 
                    Else 
                        Lk_x_Smp(j, m) = E_Dst_N_k_03(j, m) 
                    End If 
                    Dk_x_Smp(m, 1) = Dk_x_Smp(m, 1) + Lk_x_Smp(j, m) 
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                Next j 
                       
                    'Dk(x)(標本側 x の局所密度)============================= 
                     Dk_x_Smp(m, 1) = Dk_x_Smp(m, 1) / k 
            Next m 
                 
  
  
        'a(anomaly value)====================================================== 
            For j = 1 To k 
                a(i, 1) = a(i, 1) + (Dk_x_Obs / Dk_x_Smp(j, 1)) 
            Next j 
             
            a(i, 1) = a(i, 1) / k 
         
         
        '============================================================ 
         
        'If a > a_th Then 
 Application.StatusBar = i & "/" & UBound(X, 1) 
 DoEvents 




 Application.StatusBar = False 
         
  
 a_output = a 
         
         
         
  
 End Sub 
 
Public Sub CalculateEpsilon_single(ByRef Xc() As Single, ByVal Xc_Ind As Long, ByVal k As Long, _ 






 Dim i As Long, j As Long, m As Long 
 Dim L_MinE_Dst As Single, MinE_Dst As Single 
 Dim E_Dst() As Single, E_Dst_Rank() As Long 
 Dim Flag As Boolean 
 
 







'Calculation Euclidean distance from 
x'================================================== 
 
    For j = 1 To UBound(Xc, 1) 
        If j = Xc_Ind Then 
            E_Dst(j, 1) = 99999999 
        Else 
            E_Dst(j, 1) = Sqr((Xc(Xc_Ind, 1) - Xc(j, 1)) ^ 2 + (Xc(Xc_Ind, 2) - Xc(j, 2)) ^ 2) 
        End If 
    Next j 
        'Rank in 
E_Dst()======================================================================= 
           
         m = 1 
         Do While m <= UBound(Xc, 1) 
            L_MinE_Dst = MinE_Dst 
            Flag = False 
                For j = 1 To UBound(Xc, 1) 
                 
                    If m = 1 Then 
                        If j = 1 Then 
                            MinE_Dst = E_Dst(j, 1) 
                        Else 
                            If MinE_Dst > E_Dst(j, 1) Then MinE_Dst = E_Dst(j, 1) 
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                        End If 
                    Else 
                            If Flag = False And E_Dst(j, 1) > L_MinE_Dst Then 
                                MinE_Dst = E_Dst(j, 1) 
                                Flag = True 
                            ElseIf Flag = True Then 
                                If E_Dst(j, 1) > L_MinE_Dst And MinE_Dst > E_Dst(j, 1) Then 
MinE_Dst = E_Dst(j, 1) 
                            End If 
                    End If 
                Next j 
                 
                For j = 1 To UBound(Xc, 1) 
                     If E_Dst(j, 1) = MinE_Dst Then 
                        E_Dst_Rank(j, 1) = m 
                        m = m + 1 
                     End If 
                Next j 
          Loop 
                 
        'Seach N_k========== 
            For j = 1 To k 
                For m = 1 To UBound(Xc, 1) 
                  If E_Dst_Rank(m, 1) = j Then Exit For 
                Next m 
                N_k(j, 1) = m 
                E_Dst_N_k(j, 1) = E_Dst(m, 1) 
            Next j 
        'Epsilon====================== 
            For j = 1 To k 
                If j = 1 Then 
                    Epsilon = E_Dst(m, 1) 
                ElseIf E_Dst(m, 1) > Epsilon Then 
                    Epsilon = E_Dst(m, 1) 
                End If 
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